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Opinnäytetyö tehtiin Ariterm Oy:lle, joka on kotimainen energiaratkaisuja toimittava yritys. Ensim-
mäisenä tavoitteena oli koota tietoperusta höyryjärjestelmän ymmärtämiseksi teoreettisten ja tek-
nisten vaatimusten osalta. Toinen tavoite oli kartoittaa kotimaisten matalapainehöyryjärjestelmä-
toimittajien toimintakenttää. Kolmantena tavoitteena oli vielä selvittää ja mitoittaa matala-
painehöyryjärjestelmän toteuttamisen mahdollisuutta sekä kannattavuutta nykyisiin Aritermin 
kuumavesikattiloihin perustuen. Neljäntenä tavoitteena oli selvittää mahdollista kehitettävää höyry-
järjestelmää vastaavaa kysyntää. 
 
Tietoperustaa lähdettiin selvittämään kirjallisuudesta ja komponenttivalmistajilta saatavien tietojen 
avulla. Nykyisiä kotimaisia höyryjärjestelmätoimittajia lähestyttiin sähköisellä kyselykaavakkeella. 
Tietoperustaan perustuvia yhtälöitä ja laitevalmistajien tietoja käyttämällä tehtiin laskelmia sekä 
simulaatio mahdollisen tuotteen mitoittamiseksi ja kilpailukyvyn arvioimiseksi. Mahdollista tuotetta 
vastaavaa kysyntää ei selvitetty, mutta tietoperustaan listattiin teollisuuden toimintoja, joissa höyry 
on osallisena. 
 
Opinnäytteen merkittävin tulos on tietoperustaosio, jonka tarkoitus on auttaa toimeksiantajan, 
Ariterm Oy:n nykyisiä työntekijöitä ymmärtämään höyryjärjestelmän toimintaa ja sen vaatimien 
teknisten ratkaisujen laajuutta. Nykyisille höyryjärjestelmien toimittajille tehdyn kyselyn vastauksis-
ta ilmeni, että matalissa teho- ja paineluokissa voisi olla tilaa uudelle toimijalle. Alustavaa höyryjär-
jestelmän mitoitusta varten tehty laskentapohja sisältää jalostettuna potentiaalin jatkokäyttöä var-
ten. Kilpailukykyä varten tehtyjen laskelmien ja simulaation tulokset kärsivät epätarkoista taustatie-
doista ja ovat siksi epäluotettavia. Taloudellisuusarvion laskentapohjaa voidaan kuitenkin hyödyntää 
jatkossa, kun tarkempia tietoja on saatavilla. 
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The thesis was assigned by Ariterm Oy which is a supplier of energy systems. The first goal of the 
thesis was to gather information to gain understanding of the technical and theoretic matters of 
low pressured steam systems. The second goal was to make a survey of the companies that supply 
steam systems in Finland and sort out the operating values of the companies systems. The third 
goal was to sort out the possibilities to take utilize the current hot water boiler production when 
designing new steam system products and estimate the economic performance of the hot water 
boiler based steam systems. The fourth goal was to assess if there was a call for steam systems with 
the estimated operating values.  
Information of the technical and theoretical matters of the steam systems was studied through 
literature and the component suppliers. The survey for the suppliers that are already operating with 
low pressured steam systems was made using an electronic question form. The economic values of 
the possible steam systems were calculated and simulated by using mathematical formulas and 
other information that was found in literature and through the component suppliers. The possible 
call for the future steam systems was not estimates but unit processes that use steam were listed in 
the thesis. 
The most remarkable result of the thesis was the theoretical framework of the thesis itself. It can 
help the present employees at Ariterm to understand the nature and the scope of technical re-
quirements of the steam systems. The results of the survey for the present low pressured steam 
suppliers in Finland showed that there might be room for a supplier that is willing to supply a steam 
system operating in low pressures and capacities. The calculating form that was made for sizing the 
hot water boiler based steam system includes some potential value if it is developed further. The 
results on calculating the economy of the different steam systems were highly unreliable because of 
defective background information. However, the financial parts of the calculations can be updated 
when getting the more reliable information of the steam systems. 
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CFD Computational Fluid Dynamics, numeerinen virtaus-
dynamiikka 
 
Entalpia Sisäenergian, paineen ja tilavuuden yhdistävä termo-
dynaaminen suure. Yksikkö kJ 
 
Fluidi Yleisnimitys väliaineille, joissa rakenneosat pääsevät 
liikkumaan vapaasti toistensa suhteen 
 
Homogeeninen seos Tasalaatuinen seos, ei selkeää faasirajaa kompo-
nenttien välillä 
 
Isobaari  Vakiopaine 
 
Isotermi  Vakiolämpötila 
 
Lämmönjohtavuus Aineen tai materiaalin lämmönjohtumisen nopeus. 
Yksikkö m2/s 
 
Lämpökapasiteetti  Aineen tai materiaalin kyky varastoida lämpöä tila-
vuutta kohden. Yksikkö kJ/(m3 K) 
 
Ominaisentalpia Entalpian energia jaettuna massayksikköä kohden. 
Yksikkö kJ/kg 
 
Ominaissisäenergia Sisäenergia jaettuna massayksikköä kohden. Yksikkö 
kJ/kg 
 
Sisäenergia  Molekyylitasolla sitoutunut energia. Yksikkö kJ 
 






1 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 
 
Kansallisena ja eurooppalaisena tavoitteena on parantaa alueellista energia-
omavaraisuutta ja samalla vähentää globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä. 
Kehittyvien maiden kasvava energiantarve on luonut hinnankorotuspaineita 
perinteisille fossiilisille polttoaineille kuten öljylle ja kaasulle. Lisäksi vaatimuk-
set polttoaineiden rikkipitoisuuksille ovat estämässä monissa sovelluksissa 
raskaanpolttoöljyn käytön, mikä heikentää öljyn käytön kannattavuutta. Siksi 
uudessa tilanteessa biopohjaisille energiaratkaisuille on avautumassa uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja, Ariterm Oy on kehittänyt biopohjaisiin energia-
lähteisiin perustuvia tuotteita omakotitalojen pienistä lämmityskattiloista aina 
muutamien megawattien kaukolämpökeskuksiin asti. Yritys toimii pääasiassa 
pohjoismaissa, mutta markkinat Eurooppaan ja Venäjälle ovat avautumassa. 
Yrityksen tuotevalikoimiin kuuluu kattiloiden lisäksi mm. polttimet, projektitoi-
mitukset sekä integroidut lämmityskontit. 
 
Aritermin kohtaama tiukka kilpailu lämmityskattilaliiketoiminnan kentällä sekä 
halu kehittää ja hajauttaa liiketoimintaa ovat luoneet yrityksessä kiinnostusta 
biokäyttöisen matalapainehöyryjärjestelmien liiketoimintaa kohtaan. Lisäksi 
eurooppalaisen lämmitysinfrastruktuurin eroavaisuudet kotimaisesta eivät 
mahdollista lämmityskattilaliiketoiminnalle vastaavia markkinoita kuin höyryjär-
jestelmäliiketoiminnalle. 
 
Opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena oli kartoittaa kotimaisen höyryliiketoi-
minnan kenttää. Tärkeätä oli löytää kotimaiset höyrytoimijat ja heidän tuot-
teidensa lokerot höyryjärjestelmäliiketoiminnan kentällä. Toimijoita aiottiin et-
siä yleisesti sähköisten välineiden avulla, ja potentiaalisia toimijoita oli tarkoi-
tus lähestyä kyselyllä. 
 
Koska höyryn käyttö teollisuudessa eroaa nykyisten tuotteiden tuottamasta 
kuumasta vedestä, oli tavoitteena myös vahvistaa nykyisten työntekijöiden 




dösten ja standardien, komponenttien sekä käytön osalta. Tietopohjan raken-
tamiseksi ajateltiin käyttää kirjallisuutta sekä laitevalmistajien tietoja. Tietopoh-
jasta oli tarkoitus jalostaa havainnollista esitysmateriaalia tiedon omaksumisen 
tueksi. 
 
Toimeksiantajan nykyisten tuotteiden tekninen soveltuvuus mahdollista höyry-
liiketoimintaa varten täytyi selvittää, koska kokonaan uuden tuotteen tekemi-
nen koettiin haastavaksi. Soveltuvuutta varten oli tarkoitus käyttää tietoperus-
taa pohjana laskennalle. Laskennan tavoitteena oli lähteä haarukoimaan tek-
nistä ylärajaa nykyisille tuotteille sekä avustaa höyryjärjestelmään tarvittavien 
lisäkomponenttien mitoituksessa. 
 
Aritermin teknisenvalmiuden lisäksi oli verrattava, olisiko nykyisillä tuotteilla 
toteutettava matalapainehöyryliiketoiminta kilpailukykyistä ja olisiko tuotteille 
kysyntää. Kilpailukyvyn mittaamisessa oli tarkoitus käyttää teorian ja lasken-
tapohjan tietoja sekä koota reunaehtoja höytysuhteen määrittämiseksi simu-
loimalla. Taloudellista kilpailukykyä varten oli tarvetta etsiä vaadittaville lisä-
komponenteille hintoja eri laitetoimittajilta. Kysynnän selvittämiseksi oli tarkoi-
tus tehdä kysely toimeksiantajan valikoimille toimijoille. 
 




Jatkuvuustilaprosessin ymmärtäminen toimii perustana höyryprosessin ym-
märtämiselle, koska tätä periaatetta käyttäen tapahtuu mm. massa- ja ener-
giataseiden määritys, joiden avulla mitoitus, säädöt ja hyötysuhdelaskelmat 
tehdään. 
 
Jatkuvuustilaprosessissa termillä jatkuvuus tarkoitetaan sitä, että ajan kulues-
sa ei tapahdu muutosta. Monet laitteet toimivat suuren osan ajasta samassa 




prosessin kontrollitilaa fluidin ominaisuudet voivat poiketa, mutta tietyn kohdan 
ominaisuudet eivät muutu ajan kuluessa. Laitteita joissa voidaan approksimoi-
da jatkuvuustilan periaatteita, ovat esimerkiksi turbiinit, pumput, kattilat, lauh-
duttimet ja lämmönvaihtimet sekä voimalaitos- ja jäähdytysprosessit. (Boles & 




Veden faasimuutosprosessia voidaan kuvata seuraavan esimerkin mukaisesti 
- 20 °C:sta 200 °C:seen normaali-ilmanpaineessa. Prosessi voidaan jakaa 
viiteen osa-alueeseen seuraavasti: 
1. Kiinteäfaasin alue, kestää lämmitettäessä aina 0 °C:seen asti. Tällöin 
lämpötilan nousua seuraa tilavuuden kasvu. 
2. Kylläisen kiinteän ja nesteen alue saavutetaan, kun lämpötila on nous-
sut 0 °C:seen. Tällöin on saavutettu sulamispiste eli kylläinen kiinteä 
alue. Tämän jälkeen lämpötila ei nouse ja vedelle ominaisesti tilavuus 
pienenee, kunnes lämpöä on siirretty sulamislämmön verran ja saavu-
tetaan kylläisen nesteen alue. 
3. Nestefaasin alue ulottuu lämmitettäessä 100 °C:seen asti. Lämmitettä-
essä tilavuus kasvaa, paitsi 0 ─ 4 °C:n alueella veden tilavuus käyttäy-
tyy poikkeavasti.  
4. Kylläisen nesteen ja kaasun alue saavutetaan, kun lämpötila on nous-
sut 100 °C:seen. Tällöin on saavutettu kiehumispiste, toinen kylläisen 
nesteen alue. Kylläisen nesteen alueita on siis kaksi riippuen faasimuu-
toksen suunnasta. Kun kylläiseen nesteeseen viedään lämpöä, sen ti-
lavuus kasvaa huomattavasti, kun lämpöä on siirretty kaasuuntumis-
lämmön verran, saavutetaan kylläisen kaasun alue. 
5. Kaasufaasin alue saavutetaan, kun kaasua lämmitetään yli 100 
°C:seen. 
Saman tyyppisiä faasimuutoksia voidaan todentaa myös muissa paineissa. 





Merkittävin lämmitysenergian vienti tapahtuu, kun siirrytään faasialueelta toi-
selle: kiinteästä nesteeksi ja nesteestä kaasuksi. Vedellä faasimuutoksen vaa-
timat energiamäärät ovat 334 kJ/kg kiinteän sulamiselle ja 2257 kJ/kg nesteen 
höyrystymiselle (Valtanen 2010, 336, 338). Vedestä puhuttaessa käytetään 
faasimuutosprosessissa termejä kylläinen vesi (juuri kiehumassa olevasta 
nesteestä) ja kylläinen höyry (juuri lauhtumassa olevasta kaasusta). Kun kaa-
sun lämpötila on noussut kiehumispisteen yläpuolelle, puhutaan tulistetusta 
höyrystä. (Boles & Çengel 2011, 114─115.) 
 
Kylläinen vesi-höyryseos on olomuoto, joka esiintyy kylläisen veden ja höyryn 
välissä. Seosta voidaan kuvata höyrypitoisuuden mukaan seuraavalla yhtälöl-
lä 1: 
 
    
  
     
    (1) 
 
missä 
 x on höyrypitoisuus 
 mv on kylläisen höyryn massa 
 ml on kylläisen veden massa. (Singh 2009, 174.) 
 
Höyrypitoisuudesta voidaan puhua myös höyryn laatuna. Laadulla on merki-
tystä ainoastaan kylläisestä seoksesta puhuttaessa. Höyrypitoisuus saa arvoja 
0: n ja 1: n väliltä. Kylläisen veden ja höyryn ominaisuudet eivät riipu siitä, 
esiintyvätkö ne yksinään vai yhdessä. Koska yleensä massasuhdetta ei ole 
tiedossa, on mahdollista ajatella seosta hyvin sekoittuneena ja homogeenise-




Ominaisuuksien muutokset ja faasimuutokset käyvät parhaiten esille tilapiir-
roksista. Kylläisen veden tiloja piirroksissa yhdistävää käyrää kutsutaan kylläi-
sen veden käyräksi ja vastaavasti kylläisen höyryn tiloja yhdistävää käyrää 






Veden faasimuutosprosessia kuvaamaan voidaan piirtää T-v -diagrammi, jos-
sa muutos näkyy useissa eri paineissa. Esimerkiksi normaali-ilmanpainetta 
korkeammassa paineessa veden ominaistilavuus pienenee ja kiehuminen al-
kaa korkeammassa lämpötilassa.  
 
22,06 MPa:n kohdalla saavutetaan kriittinen paine, jolloin kylläisen veden ja 
höyryn tilat ovat identtiset. Tilaa vastaava kriittinen lämpötila on 373,95 °C. 
Kriittinen paine ja lämpötila muodostavat kriittisen pisteen. Kriittistä pistettä 
korkeammissa paineissa ei ole selkeää faasimuutosprosessia, mutta koko 
ajan läsnä on vain yksi faasi, vaikka ei voidakaan tarkkaan määrittää, missä 
kohdassa muutos tapahtuu. (Boles & Çengel 2011, 118-119.) 
 
 
Kuvio 1. Höyryn T-v -kuvaaja 
 
Kuviossa 1 on piirrettynä Engineering Equation Solver (EES) -ohjelmalla 
IAPWS -standardin mukainen vesihöyryn T-v -kuvaaja, johon on valittu opin-
näytetyön kannalta oleellisiksi katsottuja isobaareja. 
 
P-v -kuvaaja 
P-v -kuvaaja on hyvin samankaltainen kuin T-v -kuvaaja, mutta isotermit kul-




käyrän kohdalla faasimuutos. Faasimuutosprosessin aikana lämpötila ja paine 
pysyvät vakioina, mutta ominaistilavuus kasvaa. (Boles & Çengel 2011, 120.)  
 
Kuviossa 2 on piirrettynä Engineering Equation Solver (EES) -ohjelmalla 
IAPWS -standardin mukainen vesihöyryn P-v kuvaaja, johon on valittu opin-
näytetyön kannalta oleellisiksi katsottuja isotermejä. 
 
 




Useimmille aineille eri muuttujien väliset yhteneväisyydet on liian vaikeaa ku-
vata yksinkertaisesti yhtälöillä. Siksi ominaisuudet esitetään yleisesti taulu-
koissa. Kullekin aineelle esitetään useampia taulukoita tilan mukaan. Taulu-
koita on nesteelle, kylläiselle seokselle ja kaasulle erikseen.  
 
Taulukot 1─2 laadittiin Excel -ohjelman liitännäisen X Steam versiolla 2.6, joka 
käyttää pohjana IAPWS IF97 -standardin määritelmiä. Taulukoihin on valittu 




















Lämpö voi siirtyä systeemistä toiseen lämpötilaeron vaikutuksesta. Lämmön 
siirtyminen tapahtuu aina suuremmasta lämpötilasta pienempään, ja siirtymi-
nen loppuu, kun systeemit saavuttavat saman lämpötilan. Lämmönsiirtomeka-
nismeja on kolme: johtuminen, konvektio ja säteily. 
 
Johtuminen 
Johtumalla tapahtuva lämmönsiirto etenee korkeaenergisistä partikkeleista 
matalaenergisempiin partikkeleiden keskinäisen vuorovaikutuksen takia. Kon-
vektio tapahtuu kiinteillä, nestemäisillä ja kaasumaisilla aineilla. Lämmönsiir-
ron nopeus väliaineen läpi riippuu lämpötilaeron lisäksi aineen geometriasta, 
paksuudesta sekä materiaalista itsessään. Lämmön johtumisen tehoa voidaan 
kuvata yhtälöllä 2. 
 
  ̇       
     
  
   (2) 
 
missä 
  ̇     on johtumisen lämmönsiirtoteho, W 




   on väliaineen pinta-ala,   
    on korkeampi lämpötila, K tai °C 
    on matalampi lämpötila, K tai °C 
    on väliaineen paksuus, m. 
 
Yhtälö kuvaa lämmönsiirron tehoa annettuun suuntaan. Kuviossa 3 on esitetty 






Kuvio 3. Lämmön johtuminen (Çengel & Ghajar 2011, muokattu) 
 
Materiaalien johtumiskerroin k saa yleensä suurimman arvon kiinteillä ja pie-
nimmän arvon kaasumaisilla olomuodoilla. Muutokset ovat yhteydessä läm-
mön johtavuuteen sekä ominaislämpöön (ks. Çengel & Ghajar 2011, 17─18, 
21 ─ 23). 
 
Konvektio 
Kiinteän pinnan ja liikkuvan fluidin välistä lämmönsiirtoa kuvaa konvektio, joka 
yhdistää johtumisen ja fluidin liikkeen vaikutuksen. Mitä suurempaa fluidin liike 
on, sitä enemmän lämpöä siirtyy. Fluidin liike parantaa lämmönsiirtoa, mutta 
monimutkaistaa siirtyvän lämmön määritystä. Konvektio voidaan jakaa kah-
teen ryhmään: vapaaseen ja pakotettuun konvektioon. Pakotetussa konvekti-
ossa fluidi pakotetaan liikkeelle pintaa vasten, kun taas vapaa konvektio ai-
heutuu lämpötilojen aiheuttamista tiheyseroista fluidissa. Konvektion aiheut-
tama lämmönsiirto voidaan esittää yhtälöllä 3. 
 
  ̇                 (3) 
 
missä 
  ̇     on konvektion lämmönsiirtoteho, W 
 h on konvektion lämmönsiirtokerroin, 
 





A on pinnan pinta-ala,   
    on pinnan lämpötila, K tai °C 
    on fluidin lämpötila kaukana pinnasta, K tai °C. 
 
Pinnan lähellä fluidin ja pinnan lämpötilat ovat yhteneväiset. Konvektion läm-
mönsiirtokerroin h ei ole fluidin ominaisuus vaan kokeellisesti määritetty ker-
roin, joka riippuu kaikista muuttujista, esimerkiksi johtumiskertoimesta, pinnan 
geometriasta sekä fluidin virtaustyypistä, ominaisuuksista ja nopeudesta. 
(Çengel & Ghajar 2011, 25 ─ 26.) Taulukossa 3 on esitetty tyypillisiä konvek-
tion lämmönsiirtokertoimia konvektiotyypin mukaan. 
 
Taulukko 3. Konvektion lämmönsiirtokertoimien suuruusluokkia (Çengel 




Säteily ei tarvitse johtumisen ja konvektion tavoin väliainetta lämmönsiirtoon, 
vaan energia siirtyy elektromagneettisina aaltoina, kuten valona. Säteily on 
lämmönsiirtotavoista nopein ja aiheutuu kappaleen lämpötilan vaikutuksesta. 
Kaikki kappaleet, kaasumaiset, nestemäiset ja kiinteät lämpösäteilevät, jos 
niiden lämpötila on yli absoluuttisen nollapisteen. Ilmiö on tilavuusriippuvai-
nen, mutta kiinteillä, läpinäkymättömillä kappaleilla sitä voidaan ajatella pinta-
riippuvaisena. Siirtyvän lämpösäteilyn teho voidaan laskea yhtälöllä 4. 
 
  ̇           
       
     (4) 
 
missä 
  ̇    on lämpösäteilyn teho, W 




  on Stefan Boltzmannin vakio, 5,67 10-8 
 
    
  
   on kappaleen pinnan pinta-ala, m
2 
    on pinnan lämpötila, K 
     
  on ympäristön tai ympäröivän pinnan lämpötila, K. 
 
Täydellisen säteilijän kykyä lämpösäteilyyn kuvaa Boltzmannin vakio, mutta 
todellisilla kappaleilla käytetään emissiivisyyskerrointa, joka ei koskaan saavu-
ta ääriarvojaan 1 tai 0. (Çengel & Ghajar 2011, 27─29.) 
 
Säteilyn eli emittoinnin lisäksi aineet kuitenkin myös vastaanottavat eli absor-
boivat lämpösäteilyä. Yksi- ja kaksiatomiset symmetriset kaasut kuten H2, N2 
ja O2 tyhjiön tavoin ovat lämpösäteilyä täysin läpäiseviä, mutta esimerkiksi 
C02, CO, SO2 ja vesihöyry, H2O emittoivat ja absorboivat lämpösäteilyä. Kaa-
sujen vaikutus on otettava huomioon, jos kaasuilla on suuri osuus tai ne muo-
dostavat paksuja kerroksia. Energian siirrossa lämpösäteilyssä 0,1─100 µm 
ovat merkittävimmät aallonpituudet. Aineiden tai kappaleiden lämpötila laskee, 
jos ne emittoivat enemmän kuin absorboivat, ja nousee, jos ne absorboivat 
enemmän kuin emittoivat. 
 
Polttoprosesseissa paloalueella, kuten tulipesässä, on lämpösäteily dominoiva 
energiansiirtomuoto seinämän ja savukaasujen välillä. Nettoemittoinnin tai 
absorboinnin määrään vaikuttaa vielä lisäksi heijastus, eli tarvitaan kolme suu-
retta säteilyn määrittämiseksi: absorptiosuhde α, heijastussuhde ρ ja lä-
päisysuhde τ. Näille on voimassa yhtälön 5 mukainen suhde. 
 
     τ      (5) 
 
Näihin ominaisuuksiin vaikuttavat materiaalin lisäksi pinnan lämpötila ja sileys 
sekä säteilyn aallonpituus ja kulma pintaan nähden. Yhtälön suureiden tarkka 
määrittäminen on kuitenkin hankalaa, ja siksi käytössä onkin integroituja kes-
kiarvoja. 
 
Lämpösäteilyn siirtymistä pinta-elementin (punainen) ja avaruuskulman kokoi-






Kuvio 4. Säteilylämmönsiirron mekanismeja (Poltto ja palaminen 2002, 
muokattu) 
 
Mitä kuumempi materiaali on, sitä suurempi osa emittoidusta lämpösäteilystä 
siirtyy lyhyemmillä aallonpituuksilla. Emissiivisyys- (ε) ja absorptiosuhteet (α) 
ovat yhtä suuret materiaalin ja olosuhteiden (T, λ ja θ) ollessa samat. 
Palamisessa savukaasujen vesihöyry (H2O), hiilidioksidi (CO2) ja nokihiukka-
set vaikuttavat säteilylämmönsiirtoon. Kaasujen merkitys esimerkiksi savu-
kaasuseoksessa kasvaa osapaineen mukaan ja hiukkasten partikkelien tihey-
den, laadun (noki, tuhka…) sekä kokojakauman mukaan. Tulipesässä kaasus-
ta seinämiin tapahtuvan lämmönsiirron tarkka laskeminen on monimutkaista, 
sillä lämmönsiirtoa tapahtuu savukaasun sisällä sekä kaasusta seiniin. Tämä 
johtuu kaasussa olevista paikallisista lämpötilaeroista, joiden ennustamista 
monimutkaistaa virtauksen luonne. Tietokoneella on mahdollista tehdä koh-
tuullisen tarkkoja laskelmia jakamalla palotila tilaelementteihin, mutta yhtälös-
sä 6 on esitetty likimääräinen laskentamalli, jossa tila oletetaan yhdeksi ele-
mentiksi ja lämpötilat tasaisiksi. 
 
  ̇   
       





   
   (6) 
 







Todellisuudessa kuitenkin lämmönsiirrossa kaikki kolme mekanismia ovat yht-
aikaa voimassa. Kuvion 5 vasemmassa puoliskossa on esitetty yhdistetyn 
lämmönsiirron periaate ympäristöstä toiseen seinämän läpi. Oikealla kuviossa 
5 on niin ikään esitetty yhdistetylle lämmönsiirrolle sähköverkkoanalogian pe-
riaatekuvaus sekä yhtälö. 
 
 
Kuvio 5. Yhdistetty lämmönsiirtyminen (muokattu: Kothandaraman 2006) 
 
Kuvion 5 säteilyn lämmönsiirtokerroin (hr) on määritelty yhtälöllä 7. 
 
 
       
     
 
     (7) 
 
Kuviossa säteilyn ja konvektion vaikutuksen on ajateltu olevan rinnan molem-
min puolin seinämää ja niiden yhdistelmien sarjaan kytkettynä johtumisen vai-




Kiehuminen pitää erottaa höyrystymisestä. Vaikka molemmissa tapahtuu faa-
simuutos nesteestä kaasuksi, höyrystyminen tapahtuu ainoastaan nesteen 
pinnasta. Kiehumista puolestaan voidaan pitää myös tietyn tyyppisenä kon-
vektiona, koska siinä esiintyy esimerkiksi höyryn liikettä nesteessä. Kiehumi-
nen riippuu tavallisesta konvektiosta poiketen höyrystymislämmöstä sekä nes-




kaampi kuin tavallisen konvektion. Kiehuminen voidaan jakaa seisovaan ja 
virtaavaan kiehumiseen. Seisovassa nestepatsas on paikallaan luonnollista 
konvektiota lukuun ottamatta ja ainoastaan höyrykuplat liikkuvat, kun virtaa-
vassa nestepatsas on myös liikkeessä. (Çengel & Ghajar 2011, 581 ─ 583.) 
Erot on esitetty kuviossa 6. 
 
 
Kuvio 6. Kiehumistyyppien vertailu (Çengel & Ghajar 2011, muokattu) 
 
Seisova kiehuminen 
Esimerkiksi 15-celsiusasteisen veden kiehuttamisen alkuvaiheessa normaali-
ilmanpaineessa on havaittavissa muutamia piirteitä. Aluksi vedestä vapautuu 
liuennut ilma, mikä näkyy kuplimisena, vaikka kyse ei ole höyrykuplista. Läm-
pötilan noustessa alkaa lämpöpinnan läheisyydessä muodostua höyrykuplia, 
mutta ne pienenevät ja lopulta hajoavat kauempana pinnasta kiehumispistettä 
alemmassa lämpötilassa olevan veden vaikutuksesta. Kun koko vesimassa on 
saavuttanut kiehumispisteen eli on kylläistä, kiihtyy kuplimistahti ja kuplat saa-
vuttavat pinnan. Vaikka kiehuminen on yksi yleisimmistä lämmönsiirron muo-
doista, on se vielä heikoiten tunnettu. Kiehumisen käyttäytymistä voidaan kui-
tenkin kuvata lämpöä siirtävän pinnan ja kiehumispisteen lämpötilaeron mu-
kaan. (Çengel & Ghajar 2011.) 
 
Kuviossa 7 on esitetty graafisesti eri kiehumisalueita ja kuviossa 8 on esitetty 
lämpötilaeron sekä lämmönsiirron tehokkuuden suhdetta kiehumiskäyrän 







Kuvio 7. Seisovan kiehumisen vaiheet (Çengel & Ghajar 2011, muokattu) 
 
 






Kuvion 8 pisteeseen 1 asti on voimassa luonnollisen konvektion alue, jossa 
tiheyserojen aiheuttama liike siirtää lämpöä vesipatsaassa ja höyrystyminen 
tapahtuu nestepinnasta. 
 
Pisteiden 1 ja 3 välissä on kuplakiehumisen alue. Pisteeseen 2 asti kuplat ka-
toavat nopeasti kuumasta pinnasta erottuaan, ja vesi täyttää kuplien tilan. 
Alueen liike- ja sekoittumistekijät ovat lämmönsiirtoa pääasiassa parantava 
tekijä. Pisteen 2 jälkeen kupliminen lisääntyy ja kuplat pääsevät pintaan, jossa 
ne vapauttavat höyryn. Tällä alueella sekoittumisen ja liikkeen lisäksi lämmön-
siirtoa nostaa faasimuutos. Lähellä pistettä 3 lämmönsiirtotehon nousu suh-
teessa lämpötilaeron nousuun hidastuu, koska suuri kuplien määrä lämmittä-
vällä pinnalla heikentää lämmönsiirtoa. Hyvän lämmönsiirtotehon suhde suh-
teellisen pieneen lämpötilaeroon nähden tekee kuplakiehumisesta tavoitellun 
alueen. Pisteessä 3 on lämmönsiirron kriittinen piste. 
 
Pisteen 3 ja 4 välissä on siirtymävaiheen kiehuminen, jonka aikana lämmön-
siirtoteho heikkenee, koska pohjaan muodostuu höyrytaskuja, jotka toimivat 
eristeenä pinnan ja veden välissä. Siirtymävaiheessa kiehumisessa vaikutta-
vat kuplakiehumisen ja filmikiehumisen periaatteet. 
 
Pisteen 4 jälkeen ollaan filmikiehumisen alueella. Pisteessä 4 kiehuminen 
saavuttaa minimilämmönsiirtotehon. Lämmönsiirto on heikkoa lämmityspinnan 
ja veden välissä olevan höyryfilmin takia, mutta lämpötilan noustessa läm-
pösäteily filmin läpi parantaa lämmönsiirtoa. Tyypillisesti kiehuminen ei nouda-
ta kiehumiskäyrää pisteen 3 jälkeen, vaan lämpötila hyppää äkillisesti pistee-
seen 5. Jos materiaalin sulamispiste on pisteen 5 alapuolella, saavutetaan 
materiaalin sulama-alue ja materiaali voi palaa puhki. Materiaalin sulamispis-
teen ollessa riittävän korkea voidaan saavuttaa kriittistä pistettä korkeampia 
lämpövuon lukemia. Puhkipalaminen johtuu höyryn huonommasta lämmönsiir-
tokertoimesta, mikä aiheuttaa lämpötilan nousukierteen, kunnes fluidi pystyy 
ottamaan kaiken lämpötehon tasaisesti vastaan. Kuitenkin lämpötila on ylei-
sesti niin korkea, etteivät useimmat materiaalit kestä lämmön nousua. Tämän 
takia useimmissa kiehumissovelluksissa pysytään hieman kriittistä pistettä 3 




Kiehumiselle on hankala esittää teoreettista yhtälöä. Yhtälössä 8 on esitetty 
kuplakiehumiselle kokeellinen yhtälö ja vastaavasti maksimilämpövuolle yhtä-
lössä 9. 
 
 ̇               
        
 
     
            
         
  
  (8) 
 
missä 
 ̇         on kuplakiehumisen lämpövuo, W/m
2 
   on nesteen viskositeetti, kg/ms 
    on höyrystymisentalpia, J/kg 
  on putoamiskiihtyvyys, m/s2 
   on nesteen tiheys, kg/m
3 
   on kaasun tiheys, kg/m
3 
  on neste-kaasu -pinnan välinen pintajännitys, N/m 
    on nesteen ominaislämpökapasiteetti 
   on lämmityspinnan lämpötila, K tai °C 
     on fluidin kiehumispiste, K tai °C 
    on fluidi-lämmityspinta riippuvainen kokeellinen kerroin 
   on nesteen Prandtlin luku 
  on fluidi-lämmityspinta riippuvainen kokeellinen kerroin. (Çengel 
& Ghajar 2011.) 
 
 ̇               
         
     (9) 
 
missä 
    on geometriariippuvainen kokeellinen vakio. (Çengel & Ghajar 
2011). 
 





Taulukko 4. Seisovan kiehumisen kokeellisia kertoimia eri pinnoille ja 
fluideille (Çengel & Ghajar 2011) 
 
 
Taulukko 5. Seisovan kiehumisen geometrian kokeellisia vakioita . (Çen-
gel & Ghajar 2011, muokattu) 
 
 
Taulukon 5 yhtälön yksiköt ja merkinnät ovat samat kuin yhtälöissä 8 ja 9. 
 
Aiemmissa yhtälöissä ja kuvaajissa kuvattu kiehumiskäyttäytyminen edellyttää 
sileitä pintoja. Lika ja pinnan rosoisuus muuttavat lämmönsiirron käyttäytymis-
tä. Rosoisuus parantaa kuplimisen lisäyksen takia kiehumista, mutta ajan 
myötä rosot rapautuvat ja lämmönsiirto putoaa sileitä pintoja vastaavaksi. 
Maksimi- ja filmikiehumisella rosoisuus on merkityksetön. Nykyisin kuitenkin 




aalit nostavat lämmönsiirtoa pysyvästi. Lisäksi sekoittamalla ja pintaa tärisyt-




Kun fluidi on pakotettu liikkeelle ulkopuolisella energialla, kuten pumpulla, pu-
hutaan virtaavasta kiehumisesta. Kiehumisen ominaisuudet muistuttavat täl-
löin yhdistelmää seisovasta kiehumisesta ja pakotetusta konvektiosta. Kiehu-
minen voidaan luokitella sisäpuoliseen kiehumiseen, jolloin fluidi virtaa umpi-
naisessa kanavassa, ja ulkopuoliseen virtaavaan kiehumiseen, jolloin se virtaa 
pinnan päällä. Ulkopuolisen kiehumisen käyttäytyminen on samankaltainen 
kuin seisovassa kiehumisessa, mutta nopeus nostaa kiehumiskäyrää. Mitä 
nopeampi virtaus on, sitä korkeampi lämmönsiirtoteho on kuplakiehumisen 
alueella sekä kriittisessä pisteessä. Virtaavalla kiehumisella vedellä normaali-
ilmanpaineessa voidaan saavuttaa 35 MW:n teho m2:ä kohden, kun seisovas-
sa jäädään noin 1 MW:n suuruusluokkaan.( Çengel & Ghajar 2011, 596 ─ 
597.) 
 
Sisäpuolista kiehumista voidaan verrata kaksifaasivirtaukseen, mutta se on 
tyypiltään paljon monimutkaisempi, koska höyryltä puuttuu vapaa ulos-
pääsypinta. (ks. Çengel & Ghajar 2011, 596 ─ 597.)  
 
Kaksifaasivirtaustyypit vaihtelevat olosuhteiden mukaan. Kuviossa 9 on esitet-






Kuvio 9. Virtaavan kiehumisen virtaustyyppejä (Holmström 1982, muo-
kattu) 
 
Kuvion 9 virtausmuodot, ovat 
 porevirtaus: kuplilla on suunnilleen sama nopeus nesteen kanssa 
 tulppavirtaus: neste- ja kaasutulpat vaihtelevat 
 kerrosvirtaus: neste ja kaasu kulkevat omilla alueillaan, faasiraja on si-
leä 
 aaltovirtaus: kerrosvirtauksen kaltainen, mutta kaasu nopeus aiheuttaa 
aaltoilua faasirajassa 
 tukosvirtaus: vaahtomaiset tukokset liikkuvat nestettä huomattavasti 
nopeammin 
 rengasvirtaus: neste muodostaa kalvon putken seinämille, kaasu virtaa 
nopeasti kalvorenkaan sisällä 





Virtauksen muotoon vaikuttavat nesteen ja kaasun nopeuksien suhde. Näistä 
voidaan muodostaa virtausmuotokartta, jollainen on esitetty kuviossa 10. 
 
 
Kuvio 10. Virtaustyypin yhteys kaasun ja nesteen virtausnopeuksiin 
(Holmström 1982, muokattu) 
 
Kuvio 10 on määritelty ilman ja veden seokselle, mutta sitä voidaan soveltaa 
myös höyrylle ja vedelle. Nopeudet on laskettu koko sisäpoikkipinnalle. Läm-
mönsiirron kannalta merkittävintä on, kuuluuko virtaus kuvion vasemmalle, 
keskelle vai oikealle. (Holmström 1982, 28─29.) 
 






Kuvio 11. Sisäpuolisen virtaavan kiehumisen kehittyminen pystyputkes-
sa (Çengel & Ghajar 2011, muokattu) 
 
Kun kanavassa virtaa vielä pelkästään nestettä, pätevät lämmönsiirrossa pa-
kotetun konvektion periaatteet. Lämmönsiirron tehokkuus nousee aina ren-
gasmaisen kiehumisen alueelle asti, mutta kun nestekalvon sisäpintaan alkaa 
ilmestyä kuivia kohtia, tippuu lämmönsiirron tehokkuus nopeasti. Kaasu on 
kylläistä pärskevirtauksen alueella, mutta nestepisaroiden hävittyä kaasu tulis-





Kaasu lauhtuu, kun sen lämpötila tippuu alle kiehumispisteen. Lauhtuminen 
tapahtuu useimmiten kiinteälle pinnalle, mutta se voi tapahtua nestekalvolle tai 
jopa kaasun pinnalle, jos lämpötila on alhainen. (Çengel & Ghajar 2011, 598.) 
Tekniikan kannalta merkittävimmät lauhtumismuodot ovat pisara- ja filmilauh-
tuminen, jotka tapahtuvat kiinteälle pinnalle. Filmilauhtumisessa pinnalle ker-
tyy yhtenäinen nestekalvo, kun pisaralauhtumisessa pinnalle kertyy pintajänni-
tyksen takia nestepisaroita. Suurilla höyryn virtausnopeuksilla näiden kahden 




hokkaampaa, mutta sen tekninen hyödyntäminen on hankalampaa. Pisara-
lauhtumisen edellytyksenä ovat mm. tietyt pintajännityssuhteet. Kalvolauhtu-
miseen vaikuttaa painovoima sekä kaasun virtaus. Lauhdekalvon paksuus 
vaikuttaa lämmönsiirrontehokkuuteen, sillä nestekalvo toimii eristeenä pinnan 
ja kaasun välillä. Lauhtuminen on siten riippuvaista pintojen asettelusta ja 
geometriasta. (Holmström 1982, 7─10, 43.) Jos kaasu on tulistettua, täytyy 
kaasun lämpötilan ja kiehumispisteen lämpötilaeroa vastaava lämpö johtaa 
myös lämpöpinnan läpi (Çengel & Ghajar 2011, 600). 
 
3 Höyryjärjestelmiin liittyvät standardit ja säädökset 
 
Lain (L27.8.1999/869) mukaan painelaitteella tarkoitetaan ‘’…säiliötä, putkis-
toa ja muuta teknistä kokonaisuutta, jossa on tai johon voi kehittyä ylipainetta, 
sekä painelaitteen suojaamiseksi tarkoitettuja teknisiä kokonaisuuksia’’. 
 
Kuumavesi- ja höyrykattilat paineenalaisine putkistoineen, säiliöineen sekä 
lisä- ja varolaitteet ovat kaikki painelaitteita. Näitä laitteita koskee kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätös painelaitteista (938/1999), joka sisältää painelai-
tedirektiivin (97/23/EY) menettelyt. Näitä sovelletaan suunnittelussa, valmis-
tuksessa ja vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa.  Painelaitteissa ja laiteko-
konaisuuksissa on oltava CE -merkintä ja niistä on laadittava EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tästä poikkeuksena ovat laitteet, joihin so-
velletaan hyvän konepajakäytännön menettelyä. Vaatimustenmukaisuuden 
mukaan laitteet luokitellaan hyvän konepajakäytäntöjen ja olennaisten turvalli-
suusvaatimusten alaisiin. (Painelaitteet 2014, 5─6.) 
 
Taulukossa 6 on esitetty painelaiteluokittelu, missä turvallisuusvaatimukset 





Taulukko 6. Painelaitteiden luokittelun kuvaviitenumerot painelaitelaissa 
(Painelaitteet, 2014, muokattu) 
 
 
Taulukossa 6 PS merkitsee suurinta sallittua painetta baareissa, V tilavuutta 
litroissa ja DN pyöristettyä viitearvoa. Höyryn tai ylikuumennetun veden tuo-
tannon painelaitteilla tarkoitetaan lämmitettävää painelaitetta, jossa vettä 
kuumennetaan yli 110 °C:seen. Putkisto merkitsee putkiston osia, jotka siirtä-
vät sisältöä ja ovat yhteydessä painejärjestelmään. Näihin kuuluvat putket tai 
putkiverkot johtoineen, lisäosineen ja tasaimineen tai muut paineenalaiset 
osat. Varolaite on laite, joka suojaa sallittujen raja-arvojen ylittymiseltä. Nämä 
laitteet kuuluvat luokkaan IV, mutta tästä poikkeuksena ovat laitteet, jotka kuu-
luvat tiettyyn laitteeseen, ja kuuluvat siten samaan luokkaan laitteen kanssa. 
Paineenalainen lisälaite on laitetta, jolla on paineenalainen päällys. Nämä luo-
kitellaan joko DN -nimellissuureen tai tilavuuden mukaan. Säiliöitä, joissa on 
useita kammioita, luokitellaan korkeinta luokitusta vaativan kammion mukaan. 





Kuviossa 12 on esitetty höyryntuotantolaitteen luokittelu. 
 
 
Kuvio 12. Höyryn tai ylikuumennetun veden tuotantoon tarkoitettujen 
laitteistojen luokittelu paineen ja tilavuuden mukaan 
 
Kuvion 12 luokittelun piiriin kuuluvat ‘’liekillä tai muutoin lämmitettävät paine-
laitteet, joiden V > 2 L ja joissa on ylikuumenemisen vaara ja jotka on tarkoitet-
tu höyryn tai ylikuumennetun veden tuotantoon yli 110 °C lämpötilassa, sekä 
kaikki painekeittimet (liite II, kuva 5)’’ (KTMp 30.9.1999/838). 
 
Taulukossa 7 on esitetty painelaitteiden vaatimuksenmukaiset moduulit tai 





Taulukko 7. Painelaiteluokkien vaatimat moduulit ja niiden kuvaukset  






Jos laite kuuluu luokkiin I─IV, täytyy olennaisten turvallisuusvaatimusten täyt-
tyminen arvioida ennen markkinoille viemistä. Arviointimenettely (moduulit) 
valitaan luokan mukaan, mutta valmistaja voi käyttää vaativamman luokan 
menettelyjä. Painelaitteiden SFS-EN -standardeissa on yksityiskohtaiset oh-
jeet suunnittelusta ja valmistukset. (Painelaitteet 2014, 7 ─ 8.)  
Tulitorvikattiloista on olemassa SFS-käsikirja 44 ja vesiputkikattiloista SFS -
käsikirja 43-1 ja 43-2. Nämä käsikirjat sisältävät kattavasti eri standardeja höy-
rykattiloihin liittyen. PSK, Prosessiteollisuuden Standardoimiskeskus valmiste-
lee myös kansallisen tason standardeja.  
 
PSK:n sijoittumista standardoinnin toimintakentällä mm. SFS:n kanssa on esi-
tetty kuviossa 13. 
 
 
Kuvio 13. Standardointijärjestöjen sijoittuminen kansainvälisillä, eu-
rooppalaisilla ja kansallisilla tasoilla (PSK:n esittelykalvot, muokattu) 
 
Prosessiteollisuuden standardoimiskeskuksella on jäseniä mm. energia-, elin-
tarvike- ja kemianteollisuudessa. PSK:lla ryhmän 42 standardit käsittelevät 
putkiluokkia ja ryhmän 49 painelaite- ja kemikaalilain alaisia putkistoja ja säili-





4 Höyryjärjestelmien komponentit ja laitteet 
 
Tulitorvikattiloiden varusteiden vaatimuksista on ohjeistettu SFS-EN 12953-6 -





Tulitorvikattiloissa polttoaine palaa tulitorvessa, jonka jälkeen on kääntökam-
mio, josta savukaasut johdetaan tuliputkiin. Tulitorven ja -putkien ulkopinnat 
ovat veden peitossa. Seinämän läpi tuleva lämpö höyrystää veden. Höyry siir-
tyy yläpuolelle höyrytilaan, josta se siirretään käyttöön. Höyry saadaan kui-
vempana käyttöön, jos höyrytilan päälle asennetaan höyrykupu. Tulitorvi si-
jaitsee vesitilan alaosassa ja putket yläosassa. Kattilan rakenteesta johtuen 
suurissa paineissa ja tehoissa vesiputkikattila on edullisempi ratkaisu. Tämä 
johtuu materiaalien paksuuksien (suuret paineet) tai tarvittavien pinta-alojen 
(suuret tehot) aiheuttamista kustannuksista. Raja-arvoina voidaan pitää 20 
baarin painetta ja 12 MW:n tehoa. Tulitorvikattiloita käytetäänkin lähinnä mata-
lapaineisen prosessihöyryn tuotantoon. (Huhtinen, Kettunen, Nurminen & 
Pakkanen 2004, 111, 112.) 
 






Kuvio 14. Tulitorvikattilan toimintaperiaate (The Boiler House, muokattu) 
 
Kuviossa 14 on kolmivetoinen kattila, mutta käytössä on myös kahden ja nel-
jän vedon malleja. Lisäksi on olemassa käänteispaloon perustuvia malleja. 
Vetojen määrä parantaa kattilan taloudellisuutta, mutta lisää valmistuskustan-
nuksia. Väärin mitoitettuna vetojen lisäys voi johtaa savukaasujen jäähtymisen 
alle happokastepisteen. Tällöin savukanava ja kattila voivat vaurioitua kor-
roosion takia. Savukaasujen tulisi jäähtyä ennen tulipesän jälkeistä kääntö-
kammiota vähintään 420 °C:seen, jos käytössä on seostamatonta terästä. 
Seostetulla teräksellä raja on hieman korkeampi, 470 °C. Kuumemmat lämpö-
tilat voivat vaurioittaa kattilan rakenteita. Koska kattilan paineen aiheuttama 
jännitysvoimien kesto on sidoksissa materiaalin paksuuteen, johon myös 
lämmön johtuminen on sidoksissa, rajoittaa lämmön tuonnin lisäys kattilan 
suurinta käyttöpainetta. Hyvä kompromissi saavutetaan tulitorvissa noin 
18─20 mm:n materiaalivahvuuksilla. Kolmivetoisen mallin kokonaislämmöstä 
siirtyy ensimmäisessä vedossa noin 2/3, toisessa 1/4 ja kolmannessa 1/10. 






Vesiputkikattilat voidaan jakaa kolmeen ryhmään luonnonkiertokattilat, pakko-





Lieriön tehtävänä on erottaa kylläinen vesi ja höyry toisistaan. Tässä käyte-
tään hyväksi olomuotojen tiheyseroja. Asentamalla ohjauslevyjä lieriöön höy-
ryvirran tielle vaihtuvat virtaussuunnat nopeasti ja raskaammat vesipisarat 
erottuvat höyrystä. Lieriöön on myös mahdollista asentaa pisaraerottimia ja 
sykloneita faasien erottamisen tehostamiseksi. Lieriö toimii myös pienenä 
puskurina, jos höyryntarve äkillisesti kasvaa. Tällöin höyrynpaine ja höyrysty-
mislämpötila laskevat, joten osa lieriön varastoimasta kylläisestä vedestä höy-
rystyy. Lieriön tilavuutta voidaan arvioida kokemuksen mukaan kuormitustar-
veluvulla, joka on avattu yhtälössä 10. 
 
                   
 ̇          
       




 ̇           on tuorehöyryn tarve, m
3/h 
        on lieriön tilavuus, m
3. 
 
Luku vaihtelee 200:n ja 800:n välillä ollen pienempi suurissa paineissa, joissa 
kylläisen höyryn ja veden tiheysero on pienempi. Mitoitukseen vaikuttaa myös 









Lauhteenpoistimilla suojellaan höyrylinjoja ja niiden komponentteja kertyvältä 
lauhteelta. Kertyvä lauhde voi aiheuttaa häiriöitä ja laitevaurioita esimerkiksi 
vesi-iskujen takia. Lauhteenpoistimia on usean tyyppisiä, ja ne voidaan luoki-
tella esim. mekaanisiin ja termostaattisiin. (Huhtinen ym. 2004, 238.) 
 
Mekaaniset lauhteenpoistimet 
Mekaanisten lauhteenpoistimen toiminta on mahdollista nesteiden ja kaasujen 
tiheyserojen takia. Tällainen on esimerkiksi uimuri -toiminen lauhteenpoistin. 
Sen toiminta perustuu uimuripalloon, joka avaa poistoventtiilin, kun laudepinta 
kasvaa liian suureksi. Pinnan laskiessa venttiili sulkeutuu. Uimurirakenteiset 
poistimet eivät kuitenkaan mahdollista ilman poistamista, joten ne varustetaan 
tavallisesti termisesti ohjautuvilla ilmanpoistimilla, jatkuvan kaasunpoiston 
suuttimilla tai manuaalitoimisilla ilmanpoistoventtiileillä. Uimuritoimiset poisti-
met soveltuvat melkein jokaiseen käyttötarkoitukseen ja laajalle kapasiteetti-
alueelle. (Huhtinen ym. 2004, 238─239.) 
 
Termostaattiset lauhteenpoistimet 
Termostaattisten lauhteenpoistimien toiminta perustuu lauhteen alijäähdytyk-
seen, jolloin poistin tunnistaa höyryn ja nesteen välisen lämpötilaeron. Tämä 
estää lauhdeputkien eristämisen, koska eristäminen hidastaisi laitteen toimin-
taa. Termiset poistimet eivät sovellu jatkuvaan lauhteenpoistoon. Termiset 
poistimet voivat perustua väliaineen tai bimetallin käyttäytymiseen. (Huhtinen 
ym. 2004, 238─239; Lauhteenpoisto.) 
 
Pisaraerottimet 
Vesi voidaan pisaraerottimissa poistaa joko törmäyslevyihin tai nopeuden 
muutoksiin perustuvalla tekniikalla. Nopeuseroja hyödyntävässä tekniikassa 







Kattilalaitoksen putkivarusteisiin kuuluvat venttiilit voidaan luokitella sulku-, 
säätö- ja varoventtiileihin. 
 
Sulkuventtiilit 
Höyrykattilan täytyy olla helposti erotettavissa putkistosta sulkuventtiileillä, 
joiden on sijaittava mahdollisimman lähellä kattilaa. Syöttöputkessa tulee li-
säksi olla vastaventtiili, jotta vettä ei pääse virtaamaan pysäytystilanteessa 
takaisin kattilaan. Kattilasta lähtevässä höyrylinjassa olevaa sulkuventtiiliä ni-
mitetään päähöyryventtiiliksi, joka varustetaan yleensä ohitusventtiilillä paine-
eron ollessa suuri. Sulkuventtiilit ovat yleisimmin istukka- tai luistiventtiilejä. 
Esimerkiksi palloventtiilien käyttö voi olla hankalaa, koska niiden tiivisteiden 
lämmönkesto ei aina riitä. (Huhtinen ym. 2004, 230, 231.) 
 
Istukkaventtiilit ovat sulkuventtiileinä hyviä tiiveytensä ansiosta. Istukkaventtii-
lissä kara painaa lautasen tiukasti istukkaa vasten. Suurilla paineilla voidaan 
käyttää vastapainetta suljettaessa ja kevennyslautasta avatessa. Luistiventtiili 
on hyvä sulkuventtiili molempiin suuntiin, ja niitä valmistetaan kaikille nimellis-
paineille ja lämpötiloille. Luistiventtiileillä on myös pienemmät painehäviöt, 
kuin istukkaventtiileillä. (Huhtinen ym. 2004, 231, 232.) 
 
Säätöventtiilit 
Säätöventtiileillä säädetään mm. syöttöveden virtausta ja höyryn painetta. 
Monet sulkuventtiileistäkin sopivat säätöventtiileiksi. Säätöventtiilin painehäviö 
tulee olla riittävä. Venttiiliä valittaessa tulee huomioida: paine ennen ja jälkeen 
venttiilin, täysin aukaistun venttiilin jälkeinen paine, massa- tai tilavuusvirta ja 
fluidin tiheys. (Huhtinen ym. 2004, 232.) 
 
Yhtälöllä 11 voidaan laskea venttiilille kv -arvo. 
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   on suurin tilavuusvirta, m3/h 
   on fluidin tiheys, kg/m3 
    on paine-ero suurimmalla tilavuusvirralla, bar. 
 
Laitevalmistajien kv -arvot on laskettu sillä oletuksella, että vettä virtaa lämpöti-
lassa 5-20 °C:ta yhden baarin paine-erolla, ja että venttiili on täysin auki.  
Höyrynpainetta alentavat venttiilit ovat paineenalennusventtiilejä, joita tarvi-
taan johdettaessa höyryä korkeammasta paineesta matalampaan. (Huhtinen 
ym. 2004, 233.) 
 
Varoventtiilit 
Mitoitusolosuhteita korkeammilta paineilta suojaudutaan varoventtiileillä. Va-
roventtiilit ovat jousi- ja painokuormitteisia tai apulaitekäyttöisiä. Lämmönsiir-
timet, jotka voidaan erottaa kattilasta sulkuventtiileillä pitää varustaa omilla 
varoventtiileillään. Jousikuormitteisia (korkeanousuisia) varoventtiilejä käyte-
tään höyrylle suurilla paineilla ja ulospuhallusmäärillä, koska ne sopivat paino-
kuormitteisia paremmin näihin olosuhteisiin. Niiden ulospuhalluspaine on sää-
dettävissä tarkasti ja ne ovat luotettavia, eikä lautaskuormaa ole rajoitettu. 
Painokuormitetut varoventtiilit ovat lautaskuormaltaan rajoitettuja, yksipuoliset 
6000 N:iin ja kaksipuoliset 10 000 N:iin. Tästä syystä suurilla höyrykattiloilla 




Syöttövesisäiliössä säilötään syöttö- ja lisävettä, mutta säiliöön palaavat myös 
prosessin lauhdevedet. Paras tapa tuoda kondenssi- ja lauhdevedet syöttö-
vesisäiliöön on sumuttaa ne yhdessä höyryn kanssa uppoputkeen, jonka pää 






Kuvio 15. Syöttövesisäiliölle tulevat virtaukset (The Boiler House, muo-
kattu) 
 
Putket täytyy valmistaa ruostumattomasta teräksestä. Syöttövesisäiliö on 
usein sylinterimäinen, mutta särmiön mallisella säästetään tilaa. Syöttövesisäi-
liö materiaali voi olla valurautaa, hiiliterästä, muovia tai ruostumatonta terästä. 
Valurauta vuotaa usein yhteistään korroosion takia. Päällystämättömänä hiili-
teräs on erittäin altis korroosiolle. Päällystämällä hiiliteräksen korroosionkes-
tävyyttä voidaan parantaa, mutta hinta usein nousee liian korkeaksi. Muovinen 
säiliökin syöttöveden vaatimissa lämpötiloissa on liian kallis ratkaisu, mutta 
sopii hyvin kylmälle lisävesisäiliölle. Ruostumaton teräs nostaa säiliön käyt-
töikää, mistä syystä senkin korkea hinta on usein perusteltu. 304L -tyypin 
ruostumaton teräs on todettu hyväksi materiaaliksi säiliölle. Kun höyryn käyttö 
on suhteellisen pientä, voidaan syöttövesisäiliö mitoittaa tunnin maksimitehoa 




tauksen kasvuun, jotta vettä ei joudu hukkaan. Eristämällä säiliö voidaan vä-
hentää lämpöhäviöitä. (The Boiler House.) 
 
4.6 Syöttöveden esilämmittimet 
 
Esilämmittimen on tarkoitus parantaa höyryjärjestelmän hyötysuhdetta, sillä 
savukaasuihin jää paljon lämmityspotentiaalia ellei sitä hyödynnetä jossakin. 
Esilämmittimet voidaan jakaa kahteen ryhmään toimintaperusteensa avulla: 
höyrystäviin ja höyrystämättömiin. Höyrystämättömissä lämmittimeltä lähtevän 
veden tulee olla noin 20 °C alle kiehumispisteensä, jotta kuormitusvaihtelun 
aikana ei tapahdu höyryn muodostumista missään olosuhteissa. Koska veden 
lämmönsiirto-ominaisuudet ovat paremmat kuin savukaasujen, täytyy lämmitin 
rivoittaa riittävän lämmönsiirtopinta-alan saavuttamiseksi. Lämmittimet voi-
daan jaotella myös materiaalin mukaan valurautalämmittimiin sekä teräsläm-
mittimiin. Valurautainen rakenne kestää paremmin, kun syöttövesi on kohta-
laisen kylmää paremman matalalämpötilasyöpymiskestonsa ansiosta. Valu-
rautainen malli on helppo rivoittaa ja se kestää paremmin nuohousta sekä sa-
vukaasujen hiukkasia, mutta sen suurin käyttöpaine rajoittuu noin 60 baariin. 
Rivoitettujen mallien lisäksi voidaan käyttää tavallisia rivoittamattomia hiilite-
räsputkia, jotka aiheuttavat pienemmän painehäviön eivätkä ole yhtä alttiita 




Pumpun valinnassa vaikuttavat tärkeimpinä kaksi asiaa: nostokorkeus ja vir-
taama. Nostokorkeudella tarkoitetaan tarvittavaa paine-eroa muutettuna fluidi-
patsaan korkeudeksi. Nostokorkeuden ja paine-eron yhtälö 12 on esitetty seu-
raavana: 
 
          (12) 
 
missä  




   on nesteen tiheys, kg/m3 
 g on putoamiskiihtyvyys, m/s2  
 H on nostokorkeus (nestepatsaan), m. (Huhtinen ym. 2004, 221.) 
 
Kuviossa 16 on esitetty esimerkkitilanne mitoituslaskennasta. 
 
 
Kuvio 16. Syöttövesipumpun mitoitus (Huhtinen ym. 2004, 221, muokat-
tu) 
 
Nostokorkeuden lisäksi mitoitus riippuu imusäiliön imu- ja painesäiliöiden pai-
ne-erosta (kuviossa 16 syöttövesisäiliö ja lieriö) sekä virtausnopeuksien muu-
toksista ja virtausvastuksista. Kun em. tekijät otetaan huomioon, saadaan 
määritetty kokonaisnostokorkeus, H yhtälöllä 13. 
 






      on tulo- ja painepuolen nestepintojen korkeusero, m 
   on paine painepuolen säiliössä, bar 




  on nesteen tiheys, kg/m3 
  on putoamiskiihtyvyys, m/s2 
   on virtausnopeus painepuolen säiliössä, m/s 
   on virtausnopeus imupuolen säiliössä, m/s 
   on painepuolen putkien virtausvastus sis. kertavastukset, m 
   on imupuolen putkien virtausvastus sis. kertavastukset, m 
      on staattinen nostokorkeus, m 
     on dynaaminen nostokorkeus, m. (Huhtinen ym. 2004, 222.) 
 
Virtausvastukset voidaan määrittää yhtälön 14 avulla. 
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     (14)  
 
missä 
     on tulo- tai paineputken virtausvastus, m 
  on kitkakerroin 
  on putken pituus, m 
  on putken halkaisija, m 
  on kertavastus 
  on putoamiskiihtyvyys, m/s2 
  on nesteen virtausnopeus, m/s. (Huhtinen ym. 2004, 222.) 
 
Kertavastuksia aiheuttavat esimerkiksi venttiilit ja putkimutkat. Nostokorkeu-
den ja tilavuusvirran avulla pumppu voidaan valita valmistajien ominaiskäyräs-
töjen avulla. Lisäksi pumpun valinnassa täytyy huomioida kavitaation riski, 
koska jos imupuolen paine pääsee laskemaan kiehumispisteeseen, muodos-
tuu höyrykuplia. Painepuolella ne puristuvat äkisti kokoon ja aiheuttavat pum-
pun siivistöä rikkovia paineiskuja. Höyrylaitosten yhteydessä tyypillisiä pump-
puja ovat syöttövesipumput, lauhdepumput, jäähdytysvesipumput, kaukoläm-








Lämmönvaihtimet voidaan jaotella toimintaperiaatteensa mukaan vasta-, myö-




Kuvio 17. Vasta- ja myötälämmönvaihtimien toiminta ja lämpötilaerot 
(Huhtinen ym. 2004, 203, muokattu) 
 
Myötävaihtimilla virtaavien aineiden sisääntulon kohdalla on suurin lämpötila-
ero, eikä lämmitettävän aineen lämpötila voi ylittää poistuvan lämmittävän ai-
neen lämpötilaa (T2out≤T1out). Vastavaihtimella tämä puolestaan on mahdollis-
ta. Vastavaihtimet vaativat suhteessa myötävaihtimiin pienemmän lämmönsiir-
toalan saman lämpömäärän siirtämiseksi. (Huhtinen ym. 2004, 203.) Usein 






Kuvio 18. Ristilämmönvaihtimen toiminta ja lämpötilaerot (Huhtinen ym. 
2004, 203, muokattu) 
 
Lämmönvaihtimien mitoitus 
Vaihtimien mitoituksessa on huomioitava mm. lämmönvaihdon pinta-ala, ma-
teriaalin lämpöresistanssi ja lämpötilaero fluidien välillä. Kuviossa 19 on esitet-
ty yhtälöitä mitoituksen tueksi. 
 
 
Kuvio 19. Lämmönvaihtimen mitoitus ja laskenta (Huhtinen ym. 2004, 
202), muokattu 
 
Lämpötehon määrityksessä h:lla merkitään entalpiaa ja pinta-alan määrityk-
sessä puolestaan lämmönsiirtokerrointa, jotka on avattu aiemmin. Alempana 
on esitetty lämpötilaeron määritykselle kaksi yhtälöä, aritmeettinen ja logarit-
minen. Yhtälöt sopivat myötä- ja vastavaihtimien määrittämiseen, mutta risti-
vaihtimelle on määritettävä korjauskerroin. Lämpötilaerot 1 ja 2 on esitetty ku-









Vesi-höyrykiertoprosessissa veden epäpuhtaudet kuten kalsium, magnesium 
tai piihappo (SiO2) voi muodostaa kattilakiveä, joka haittaa prosessia. Rauta ja 
kupari puolestaan reagoidessaan hapen kanssa aiheuttavat korroosiota. Kiin-
toaines ja orgaaninen aines taas aiheuttavat tukkeumia, kerrostumia ja veden 
kuohuntaa. Vedenkäsittelyyn kuuluvat lisäveden, lauhteen, ulospuhalluksen, 
vesikemikaalien ja kaasunpoiston käsittely. (Huhtinen ym. 2004, 297.) 
 
Lisäveden valmistus 
Lisäveden valmistus käsittää seuraavia vaiheita: 
 karkeiden epäpuhtauksien poisto (hiukkaskoko >10-4 mm) 
 ilmastus 
 humuksen poisto 
 kovuuden poisto (jos ei täyssuolan poistoa) 
 täyssuolanpoisto. 
 
Karkeat epäpuhtaudet voidaan yksinkertaisesti poistaa välppäämällä ja siivi-
löimällä. Humuksen poisto vaatii mekaanisten menetelmien lisäksi kemikaale-
ja, joilla humuksesta saadaan flokkia, joka poistetaan selkeyttämällä ja suo-
dattamalla. Poistossa käytetään alumiinisulfaattia, Al2(SO4)3 ja ferrikloridia, 
FeCl3. Humuksen poiston jälkeen vesi varastoidaan puhdasvesisäiliöön. Ve-
den pH -arvoa voidaan säätää natriumaluminaatin, NaAlO2 ja kalkin Ca(OH)2 
avulla. Kun kattilan käyttöpaine on alle 30─50 baaria, voidaan veden kovuutta 
alentaa trinatriumfosfaatti, Na3PO4 -kemikaalilla. Kemikaali saostaa kalsiumin 
ja magnesiumin lietteeksi, joka poistetaan ulospuhalluksessa yhdessä katti-







Kaasua voidaan poistaa termisesti, sillä kaasujen liukoisuus riippuu lämpöti-
lasta. Kiehumispisteessään kaasujen liukoisuus on nolla. Termisessä poistos-
sa olennaista on saada veden lämpötila kiehumispisteeseen nopeasti ja py-
symään kiehumispisteessään poiston ajan. Vesi on hyvä saada myös hajoa-
maan tasaisiksi pieniksi pisaroiksi. Kaasunpoistin sijaitsee yleisesti syöttö-
vesisäiliön päällä, mutta se on mahdollista rakentaa myös syöttövesisäiliön 
sisälle (ks. 4.5). Poistoprosessi on tarkoitettu lähinnä hapenpoistoa varten, 
mutta samalla poistuu muitakin liuenneita kaasuja. Happea voidaan poistaa 
myös kemiallisesti hydratsiini, N2H4 -kemikaalin avulla. Se reagoi hapen kans-
sa muodostaen vettä ja typpeä. (Huhtinen ym. 2004, 305─307.) 
 
Taulukossa 8 on esitetty hapen ja typen liukoisuus veteen normaali-
ilmanpaineessa. 
 
Taulukko 8. Hapen ja typen liukoisuus eri lämpötiloissa normaali-
ilmanpaineessa (Huhtinen ym. 2004, 306, muokattu) 
 
 
Lämpötilan ollessa yli 200 °C hydratsiini hajoaa ammoniakiksi ja typeksi. Vaik-
ka vapautuvan ammoniakin vaikutuksesta pH-arvon nousulla on edullisia vai-
kutuksia korroosion kestävyyteen, on kemikaali tarkoitettu hapen poistoa var-
ten, joten kemikaalia ei saa syöttää korkeammassa lämpötilassa olevaan ve-





Tuotettaessa matalapaineista prosessihöyryä, riittää veden elvytyskäsittely, 
mutta lisäkäsittelyllä voidaan parantaa vedenlaatua ja pienentää ulospuhalluk-




Höyrykattilan pääsäätöihin kuuluvat tuorehöyryn paineen, syöttöveden syötön, 
palamisilman syötön ja savukaasujen paineen säädöt. Höyrynpaineen säätö-
tavat voidaan jakaa kiinteään ja liukuvaan paineen säätöön.  
 
Kiinteässä höyryn paine pidetään vakiona joko polttoainevirtaa muuttamalla tai 
säätöventtiilin avulla. Polttoainevirtaan perustuvassa säätötavassa tuore-
höyryn mittaus- ja asetusarvon erosuureella ohjataan polttoaineen syöttöä tai 
puolestaan säätöventtiiliä. Polttoaineen syötön muuttuessa muuttuu myös pa-
lamisilman syöttö. Venttiiliohjatussa (etupaine) säädössä paine pysyy parem-
min vakiona. 
 
Liukuva paineen säätö voi puolestaan olla puhdas tai ohjattu. Puhtaan pai-
nesäädön tapauksessa järjestelmää säädetään venttiilin asennolla, joka muut-
tuu lineaarisesti tehontarpeen mukaan ollen maksimissaan täydellä teholla. 
Etuina ovat pienemmät häviöt ja vakaammat virtausolot, mutta säätö on hidas 
reagoimaan. 
 
Ohjatulla liukuvalla säädöllä ohjausventtiiliä pidetään oletuksena esim. 10 % 
kuristettuna. Kun venttiiliä avataan, saadaan nopeampi vaste tehon muutok-
selle. Säätö on yhteydessä polttoaineen syöttöön, joka pyrkii palauttamaan 
venttiilin asennon takaisin. (Huhtinen ym. 2004, 262─265.) 
 
5.3 Höyryä käyttävät yksikköprosessit 
 
Höyryä käyttävät yksikköprosessit ovat tyypiltään usein termisiä. Prosesseihin 






Lämpöä voidaan viedä esimerkiksi lämmönvaihtimilla (ks. 4.8). Höyryä tarvit-
sevat vaihtimet ovat tyypiltään, joko neste-kaasu tai kaasu-kaasu. 







Haihdutuksessa liuotinta väkevöidään tai siitä kaasuuntuva liuotin voi olla tuot-
teena. Haihdutuksessa lämmönsiirtofluidina voi höyryn lisäksi olla neste tai 
savukaasu. Nestettä käytettäessä tarvitaan kuitenkin väliseinä. Haihduttimen 
taloudellisena mittarina käytetäänkin mm. käytettyä höyrymäärää. Höyry luo-
vuttaa haihduttimessa jäähtymistä ja lauhtumista vastaavan lämpömäärän. 
Jos liuoksen lämpötila on alle liuottimen kiehumispisteen, tarvitsee prosessiin 
viedä lisäksi erotusta vastaava lämpömäärä. Lauhduttimet ovat tyypiltään ly-
hyt- tai pitkäputkisia, pakkokiertoisia tai monivaiheisia. 
 
Kiteytysprosessissa pyritään joko laskemaan lämpötilaa tai haihduttamaan 
liuotinta, niin että liukenemisraja saavutetaan. Höyryä käytetään jälkimmäi-
sessä tapauksessa. 
 
Tislauksessa kahdesta keskenään liuenneesta nesteestä erotetaan toinen 
haihduttamalla. Tämä perustuu nesteiden erilaisiin haihtumisominaisuuksiin, 
jolloin helpommin haihtuva siirtyy kaasufaasiin ja huonommin haihtuva jää 
nestefaasiin. Taustalla on nesteiden erilaiset kiehumispisteet. Tislauksessa 
höyryä tarvitaan lämmittämiseen, joka mahdollistaa haihtumisen. Tislauspro-
sessit voidaan jakaa panos- ja jatkuvatoimisiin. Tislauksissa käytetään erilai-
sia kolonneja kuten pohja-, seula- ja kellopohja- sekä täytekappalekolonneja. 
 
Kuivauksessa on tarkoitus poistaa vettä tai muuta nestettä. Yleensä kuivaus 




usein vasta lämmön avulla haihduttamalla. Höyryä tarvitaan juuri lämmitysvai-
heeseen. Esimerkiksi telakuivaajan sylinteriä voidaan lämmittää höyryllä. 
 
Höyryä voidaan käyttää myös sekoituksessa, jolloin höyryä johdetaan nestee-
seen. Höyryä voidaan käyttää etenkin, jos nestettä on myös tarkoitus lämmit-
tää. (Pihkala 2005, 69, 73─104.) 
 
6 Matalapainehöyry teoriassa ja tekniikassa 
 
6.1 Tietoperustan kartoitus höyryn ymmärtämiseksi 
 
Työn yhtenä keskeisimmistä tavoitteista oli tuottaa yrityksen henkilöstölle teo-
rian pohjalta materiaalia, joka auttaisi ymmärtämään nykyisten kuumavesikat-
tiloiden ja matalapainehöyrylaitteistojen eroja teorian ja tekniikan osalta. 
 
Tietoja lähdettiin keräämään kartoittamalla aineistoa, joka liittyy olennaisesti 
höyryn ja veden eroavaisuuksien hahmottamiseen sekä höyryyn vaatimiin 
teknisiin ratkaisuihin. Tekniikan kartoituksessa höydynnettiin lisäksi laiteval-
mistajien antamia tietoja. Teknisen tiedon keräämisessä painopiste oli siinä, 
mikä on uutta yritykselle. Keskeisimmät aiheet oli sovittu etukäteen, mutta tie-
toa lähdettiin keräämään laaja-alaisesti. Laaja-alaiseen tarkasteluun päädyt-
tiin, jotta mahdollisesti huomiotta jääneillä kriittisillä asioilla oli mahdollisuus 
nousta esiin. Tietoperustalle asetettiin iso painoarvo, koska keskeisen teorian 
ja höyryyn liittyvien tekniikoiden on oltava hallussa ennen mahdollista kehitys-
työtä. Laaja ymmärrys höyryn ympäriltä arvioitiin myös hyväksi perustaksi 
höyrymarkkinoiden hahmottamiseksi. 
 
Kirjallisuudesta otettiin myös paljon mallia erilaisille graafiselle materiaalille: 
kuvioille, taulukoille ja kuvaajille. Visuaalisten keinojen arvioitiin olevan tehok-
kaampia ja havainnollisempia tietoperustan avaamisessa kuin pelkkä teksti. 




den mallien pohjalta uudelleen havainnollisuuden parantamiseksi sekä teki-
jänoikeussyistä. 
 
6.2 Höyryn tietoperustan havainnollistaminen 
 
Aiemmin toimeksiantajan toiminnassa oli pärjätty pitkälle veden ominaisläm-
pökapasiteetin ymmärtämisellä, koska kuumavesikattiloissa ei tapahdu faasi-
muutosta. Tällöin muutokset energiantarpeessa on voitu olettaa lineaarisiksi, 
mutta veden alkaessa höyrystyä ei ajattelumalli enää toimi. Lämpötilan ja pai-
neen ymmärtäminen on kuitenkin ollut henkilöstölle tuttua, joten uudet höyryn 
ja höyrystymisen ymmärtämiseksi vaadittavat käsitteet, entalpia ja ominaisen-
talpia haluttiin sitoa näihin. Liitteessä 3 on esitetty ominaisentalpiat laajalla 
paineen ja lämpötilan alueella. Entalpian sitominen käytäntöön ja haluttuun 
kokoluokkaan esitettiin kuvion 20 avulla. 
 
 
Kuvio 20. Veden teoreettinen tehopotentiaali suhteessa painetta vastaa-





Kuviossa 20 olevan kylläisen seoksen alue avattiin liitteen 4 avulla, jotta ei 
jäisi käsitystä, että veden kiehuminen tapahtuu hyppäyksenomaisesti. Samalla 
käsiteltiin höyryn laatua. Suurin haaste ja uutuusarvo oli kiehumisen teorian 
esittämisessä. Tietoperustan (ks. 2.6) kuviot 8 ja 11 auttoivat hyvin hahmot-
tamaan kiehumisen luonnetta. Kuplakiehumisen yhtälö 8 oheisine taulukoi-
neen havainnollisti, miten hankalasta tapahtumasta teoreettisesti on kyse. 
 
Standardien ja säädöksien esittelyssä huomattiin, että keskeisimmät säädök-
set ja standardit olivat jo tuttuja. Suurin uutuusarvo oli PSK -standardien esit-
telyllä. Samalla painotettiin, että PSK:n standardien mukaan toimii useita 
mahdollisen uuden liiketoiminnan potentiaalisia asiakkaita. 
 
Kirjallisuudesta saatiin myös hyödyllistä tietoa erilaisista teknisistä ratkaisuista 
ja höyryn tuotannon vaatimista komponenteista sekä laitteiston käsittelystä. 
Koska varsinainen asiakaskartoitus jäi tekemättä, etsittiin teorian pohjalta pro-
sesseja, joissa höyry on keskeisessä osassa. Prosessien listauksen ajateltiin 
helpottavan mahdollisia jatkoselvityksiä. 
 
7 Toimeksiantajan tuotteiden tekninen valmius 
 
7.1 Mitoituslaskelmat nykyisen tekniikan valmiuksista 
 
Tavoitteena oli kartoittaa yrityksen nykyistä valmiutta valmistaa höyryä tuotta-
va laitteisto hyödyntäen nykyisiä kattiloita, koska kokonaan uuden kattilan 
valmistaminen arvioitiin hankalaksi. Siksi mitoituksen lähtökohdaksi otettiin 
suurin valmistuksessa oleva kattila, joka on teholtaan 3 MW ja kattilaveden 
maksimilämpötila on noin 175 °C 10 baarin paineella. Ratkaisuksi valittiin 
kuumalla paineistetulla vedellä lämmönvaihtimen kautta tapahtuva höyrystin, 
missä höyrystettävä vesi on matalammassa paineessa.  
 
Lähtötietojen avulla lähdettiin tekemään Excel -ohjelmalla laskentapohjaa 




X Steam -apuohjelman 2.6 versio. Ohjelma perustuu IAPWS IF97 höyrystan-
dardiin. Koska todellisen höyrystimen arvoja ei ollut saatavilla, päätettiin pois-
tuvien virtausten lämpötilaeroa arvioida 5 celsiusasteella (höyrystimen astei-
suus). Lähtötiedoksi saatiin vielä ulkopuoliselta höyryasiantuntijalta syöttöve-
denlämpötilaksi 105 °C. Alimitoituksen välttämiseksi mitoitus tehtiin suurim-
man tehontarpeen alueelle. Siksi mahdollinen höyryä käyttävä prosessi oletet-
tiin täysin ulospuhaltavaksi. Tällöin lauhdetta ei palautuisi ollenkaan takaisin 
käyttöön, ja lisävettä täytyisi näin valmistaa höyryvirtaa vastaava määrä. Lisä-
veden lämpötilaksi oletettiin 4 °C ja sen lämmittämiseksi oletettiin käytettävän 
höyryä. 
 
Koska laskenta tehtiin ideaalisesti teorian pohjalta, lisättiin siihen painehäviök-
si molemmille pumpuille 1 baari. Lämpöhäviötä puolestaan approksimoitiin 90 
%:in hyötysuhteella. Painehäviö arvioitiin kiertopumpun tapauksessa todennä-
köisesti yläkanttiin, mutta arvio antaa varmuutta kustannuslaskelmiin. Mitoi-
tuksen höyryvesikierron keskeisimmät lähtöarvot on esitetty taulukossa 9. 
 
Taulukko 9. Mitoituksen keskeisimmät lähtöarvot 
 
 
Laskennassa käytettiin Excel apuohjelman seuraavia komentoja ominaisen-
talpian määrittämiseksi: 
 hV_p(p[bar]) kylläinen höyry paineen mukaan 
 h_pT(p[bar];T[°C]) vesi/höyry paineen ja lämpötila mukaan 
 
Aluksi mitoitettiin massatase lämmitettävän höyryn ja ulospuhalluksen mukaan 
jatkuvuustilaprosessin periaatteita käyttäen. Lämmittävän höyryn massatase 
on esitetty yhtälössä 15 
Kylläisenhöyryn paine [bar] Höyryn tarve [kg/s] Ulospuhallus [%]
5,000 1,000 100
Höyrystimen Asteisuus [°C] Järjestelmän hyötysuhde [%] Painehäviöt kierto [bar]
5,000 90 1,000








  ̇  
 ̇      ̇      ̇    
  
   (15) 
 
missä 
  ̇ on massavirta, kg/s 
   on ominaisentalpia, kJ/kg. 
 
Alaindeksi 1 viittaa lämmittävään höyryyn, 2 palaavaan lauhteeseen, 3 lisäve-
teen ja 4 syöttövesisäiliöstä lähtevään virtaan, jonka ominaisuudet ovat edel-
listen summa. Kokonaishöyryntarve on siten prosessissa tarvittavan ja lämmi-
tykseen kuluvan höyryn summa. Lauhteen ja lisäveden massavirrat on määri-
tetty ulospuhallusprosentin avulla. Kokonaistehon tarve on puolestaan määri-
tetty yhtälöllä 16. 
 
  ̇  
( ̇       ̇        ) (                  )
          
  (16) 
 
missä 
  ̇ on lämmitystehontarve, kW 
 hyötysuhde on desimaalilukuna, 0─1. 
 
Kattilalta tulevan veden massavirran laskenta on kuvattu yhtälöllä 17. 
 
  ̇  
 ̇
                 
   (17) 
 
missä 
          on kattilalta lähtevän veden entalpia, kJ/kg 
          on kattilalle palaavan veden entalpia, kJ/kg. 
 
Höyrystimen pinta-alaa arvioitiin soveltamalla tietoperustan kaavoja 8 ja 9. 
Excel -soluihin rakennettiin kaava, jossa JOS -funktio vertaili kuplakiehumisen 
ja maksimilämpövuon arvoja. Funktio asetettiin käyttämään aina pienempää 




la. Geometriaksi valittiin iso sylinteri ja materiaaliksi mekaanisesti hiottu ruos-
tumaton teräs. Lisäksi taulukkoon asetettiin vastaavasti mahdollisuus valita 
käytetäänkö aritmeettista vai logaritmista lämpötilaeroa. Höyrystävän pinnan 
lämpötilaksi arvioitiin kiertoveden keskimääräinen lämpötila, mikä ei vastaa 
todellisuutta, mutta antaa suuntaa. Todellisuudessa kaikki lämmönsiirtomeka-
nismit (johtuminen, konvektio ja säteily) vaikuttavat pintalämpötilaan. 
 
7.2 Nykyisten teknisten valmiuksien tulokset 
 
Mitoituksessa lähdettiin etsimään vaihdinjärjestelmälle maksimiarvoja. Aluksi 
kokeiltiin erilaisia höyryvirtoja, joista 1 kg/s vastasi oletusarvoilla annetun katti-
lan maksimitehoa 3 MW. Tämän jälkeen kokeiltiin erilaisia höyrynpaineita ja 
katsottiin niiden vaikutusta keskeisimpien komponenttien mitoitusarvoihin. 
Taulukkoon 10 on koottu eri paineilla tehtyjen laskelmien tulokset. 
 
Taulukko 10. Vaihdinjärjestelmän arvojen mitoitus eri höyrynpaineilla 
 
 
Taulukossa 9 (ks. 7.1) on esitetty muut tekijät, jotka on pidetty vakioina. Vain 
höyrynpainetta muutettiin. Yhden baarin höyrynpaineella ei voitu tehdä las-
kelmia muita oletuksia muuttamatta, sillä syöttöveden asetuslämpötila oli kie-
humispistettä korkeampi. Siksi laskennassa syöttövesi olisi alkanut lämmittä-
mään kattilaa eikä päinvastoin. 8 baarin paineella taas oletus höyrystimeltä 




mahdottoman. Oletuksen takia viileämpi vesi lämmitti lämpimämpää, mikä on 
ristiriidassa termodynamiikan sääntöjen kanssa. Vaikka oletuksia olisi muutet-
tu niin, että käytössä on höyrystin, joka kykenee yhden celsiusasteen lämpöti-
laeroon poistuvien virtauksien välillä, olisi kiertoveden laskennallinen virtaama 
ollut 200 kg/s ja höyrystimen lämpöpinta-ala 250 m2. Näillä arvoilla toteutetta-
va järjestelmä ei olisi enää taloudellisesti järkevä. Höyrystimen lämmityspin-
nan pinta- alan laskennassa taulukon 9 laskentakaava palautti 2─4 baarin 
paineilla maksimilämpövuon kaavalla lasketun arvon. Käytännössä järkeviä 
mitoitusarvoja saatiin 5 ja 6 baarin höyryllä. Näistä 5 baaria vastaavat arvot 
valittiin jatkotarkasteluun. 
 
Valitun 5 baarin höyrynpainetta vastaavat höyryprosessin mitoitusarvot pro-
sessin eri kohdissa on esitetty kuviossa 21 ja keskeisimmät laskelmien tulok-
set taulukossa 11. 
 
 





Taulukko 11. Keskeisimmät tulokset 5 baarin höyryllä 
 
 
Laskettujen arvojen perusteella lähdettiin etsimään komponenttitoimittajia. 
Mitoituksessa tehtiin aluksi virhe kiertoveden virtauksen määrittämisessä. 
Vaikka tehontarve oli määritetty hyötysuhteen avulla, määritti lämpötehoa kui-
tenkin kiertoveden virtaama eikä päinvastoin. Tästä syystä valmistajilta lähdet-
tiin kysymään pumppua hieman liian pienellä virtaamalla, mutta saadun tarjo-
uksen perusteella pumppu olisi soveltunut myös päivitetyn virtaaman alueelle. 
8 Kotimaisen höyryjärjestelmäliiketoiminnan kenttä 
 
8.1 Kysely höyryjärjestelmätoimittajille 
 
Kirjallisuuskartoituksen jälkeen laadittiin kyselylomake (liite 1.) nykyisille koti-
maisille toimijoille. Tämän tarkoitus oli hahmottaa lokeroa mahdolliselle uudel-
le toimijalle. Kyselyssä kysyttiin, millä polttoaineilla sekä paine- ja höyryntuot-
toalueilla nykyiset toimijat järjestelmiä toimittavat. Tärkeää oli myös hahmottaa 
ovatko toimijat toimittajia vai valmistajia. Taloudellisuusvertailua varten tiedus-
teltiin myös hintahaarukkaa esimerkkijärjestelmiä varten. Toimijoilta kysyttiin 
lupaa laatia lista opinnäytteeseen höyrymarkkinoilla toimivista yrityksistä. Ky-
sely toteutettiin Google Forms verkko-ohjelman avulla ja vastauslinkki lähetet-
tiin 15 yritykselle. 
 
Kysely rakennettiin niin, että mikäli kysely ei koskenut vastaajaa, annettiin 
mahdollisuus ohittaa kyselyn muut sivut. Myös kyselyn hinnoitteluosio asetel-
tiin vapaaehtoiseksi, jotta alkuosion kysymyksistä olisi mahdollista saada tieto-
ja, vaikka hinnoittelua koskeviin kohtiin ei olisi haluttu vastata. Tähän päädyt-
tiin koska arveltiin, että yritykset eivät välttämättä halua paljastaa hinnoittelu-
Kierron massavirta [kg/s] Lähtevä tilavuusvirta [l/s] Tehon tarve [kW]
38,568 43,214 3034,23






aan tai hinnoittelun arvioiminen nopean kyselyn täyttämisessä olisi ollut liian 
raskasta. 
 
8.2 Höyrytoimittaja-kyselyn vastaukset 
 
Viidestätoista lähetetystä kyselystä vastauksia saatiin yhteensä kuusi kappa-
letta, jolloin vastausprosentti oli 40. Vastausprosentti ylitti ennakko-odotukset, 
mutta kaksi vastaajaa ilmoitti, ettei kysely koske heitä. Vastaajat olivat kaikki 
laitevalmistajia ja ilmoittivat myös toimittavansa laitteistoja, joten tietoja pelkis-
tä jälleenmyyjistä ei saatu. Luvan listaukseen antaneet toimijat olivat: 
 KPA Unicon Oy 
 Livite Oy 
 Renewa Oy 
 Steamrator Oy 
 
Kolme vastaajista ilmoitti toimittavansa laitteistoja kaikilla kysytyillä polttoai-
neilla ja yksi ainoastaan erilaisilla kaasuilla toimivia laitteistoja. Kaikkien val-
mistajien painealue kattoi matalapainehöyryn alueen, mutta yksi valmistajista 
ilmoitti, ettei tee alle 5 baarin laitteita. Teholuokissa hajontaa oli hieman 
enemmän, mutta kaikki ilmoittivat toimittansa reilusti yli 3 MW:n (n. 3600kg/h 
höyryä) laitteistoja. Yksi valmistajista ilmoitti, että laitteiden tehon alaraja on 
7000 kg/h höyryä ja vain yksi ilmoitti tekevänsä alle 500 kg/h höyryntuottoon 
käyviä laitteistoja. Sama valmistaja ilmoitti kuitenkin, etteivät laitteet ole suo-
raan hake- tai pellettikäyttöisiä. Siksi kyselyn perusteella näyttää, että varsin-
kin alemmassa teho- ja paineluokassa voisi olla potentiaalinen markkinalokero 
uudelle toimijalle. 
 
Hinnoitteluosioon saatiin vain yksi vastaus, mutta teholuokka ja polttoainera-
jaukset rajasivat potentiaalisten vastaajien määrän kahteen kyselyn tulosten 
perusteella. Kyselyn vapaiden palautteiden vastauksista kävi ilmi, että hinnoit-
telu kyselyssä esitetyillä rajauksilla on hankalaa, koska hinnoitteluun vaikutta-
via tekijöitä on lukuisia. Erityisesti valvonnan, varastoinnin ja automaation vaa-




heikensi vertailuosion taloudellisuusarvion luotettavuutta, sillä ei voitu olla 
varmoja verrokkilaitteiden yhdenvertaisuudesta. Kyselyn hinnoitteluosioon 
olisikin pitänyt laittaa jokin kohta, josta olisi ilmennyt hinnoitteluperusteen tek-
niikan tyyppi, sillä nyt jäi epäselväksi oliko perusteena tulitorvi- vai vesiputki-
kattila tai jokin muu tekniikka. Biopolttoaineiden yhdistämisen yhdeksi vaihto-
ehdoksi ajateltiin keventävän kyselyä, mutta siinä ei ollut osattu huomioida, 
että pelletti- ja hakelaitteistoilla on merkittävä hintaero. Kaikki kyselyyn vas-
tanneet toimijat sisältyivät myös ulkopuolisen höyryasiantuntijan arvioon koti-
maisten matalapainehöyrylaitteistojen valmistajista. Tässä valossa vastausten 
kattavuuteen voitiin olla tyytyväisiä. 
 
9 Matalapainehöyryjärjestelmien vertailu 
 
9.1 Järjestelmien tekninen vertailu 
 
Mitoitettua järjestelmää oli syytä verrata vaihtoehtoiseen matalapainehöyry 
tekniikkaan valitun tekniikan kilpailukyvyn hahmottamiseksi. Vertailuun valittiin 
vaihdinjärjestelmä edustamaan nykyisiä valmiuksia ja tulitorvikattilajärjestelmä 
edustamaan uuden kattilatyypin kehittämistä sekä nykyisiä tulitorvikattiloiden 
toimittajia. Tekniikoiden erot näkyvät kuviossa 22 ja 23, joissa on esitetty kar-






Kuvio 22. Vaihdinjärjestelmän yksinkertaistettu PI -kaavio 
 
 
Kuvio 23. Tulitorvikattilan yksinkertaistettu PI -kaavio 
 
Suurin eroavaisuus tekniikoiden välillä on, että vaihdinjärjestelmällä höyrysty-
minen tapahtuu kattilan ulkopuolella ja tulitorvikattilalla kattilan sisäpuolella. 
Polttoteknisesti tekniikat ovat hyvin samanlaiset ja lämmönsiirrossa suurin 
eroavaisuus on kiehumisen vaikutus vesipuolen konvektiolämmönsiirtoon. 
Tulitorvikattilaan verrattuna vaihdinjärjestelmän vaatimista komponenteista 
aidosti uusia ovat putkilämmönvaihdin (tai höyrystin) ja kiertovesipumppu, 
koska lieriötä voidaan verrata tulitorvikattilan päällä olevaan höyrytilaan. Tek-




Taulukko 12. Höyryjärjestelmien vertailu 
Tekniikka Vahvuudet Heikkoudet 
Vaihdinjärjes-
telmä 






























 Voidaan asentaa 
useita kattiloita 




 Isoilla paineilla kal-
lis ratkaisu 




Tulitorvikattilalle saatiin taulukkoon listattua enemmän vahvuuksia ja vähem-
män heikkouksia. Vaihdinjärjestelmän vahvuus kuitenkin on, että höyrykierron 
vesi ei pääse kosketuksiin itse kattilan kanssa, mutta suurempi komponenttien 
määrä vaikuttaa luotettavuuteen ja käytettävyyteen. Esimerkiksi automaation 
säädöissä täytyy huomioida kiertovesipumppu, joka on lisäksi luotettavuus-
mielessä uusi mahdollisesti vaurioituva komponentti. Pumppu kuluttaa lisäksi 
sähköä kohtalaisen paljon, mikä aiheuttaa lisää käyttökustannuksia ja tekee 
järjestelmästä haavoittuvaisemman sähkökatkotilanteessa.  
 
Vaihdinjärjestelmä listattiin kalliimmaksi, vaikka myöhemmässä kannatta-
vuusarviossa se on arvioitu halvemmaksi. Käytännön tarjouskilpailussa todet-
tiin, että vaihdinjärjestelmä on huomattavasti kalliimpi. Tulitorvikattilan heikko-
uksiksi luetut suuret materiaalipaksuudet ja niistä aiheutuvat suuret valmistus-
kustannukset toteutuvat myös vaihdinjärjestelmällä jopa huomattavammin. 




mahdollista huomattavasti suurempiin paineluokkiin soveltuvien laitteistojen 
taloudellisesti kannattavaa valmistusta. Suurempia paineluokkia ajatellen täy-
tyisi siirtyä vesiputkikattilatekniikkaan. Ulkopuolinen höyryasiantuntija selvensi, 
että vesiputkikattilat olisivat olleet sopivaa tekniikkaa myös tämän työn tarkas-
telua varten. Ne jäivät kuitenkin tarkastelematta, koska teorian mukaan suuril-
la paine- ja teholuokilla on taloudellisempaa käyttää vesiputkikattiloita, mikä 
tulkittiin virheellisesti tarkoittavan, että vesiputkikattilat eivät sovellu näin alhai-
siin teho- ja paineluokkiin. 
 
9.2 Hyötysuhdevertailu vaihdin- ja tulitorvijärjestelmille 
 
Hyötysuhteen laskeminen koettiin tarpeelliseksi verrattaessa vaihdinjärjestel-
män kilpailukykyä suhteessa verrokkina olleeseen tulotorvikattilaan. Paine-ero 
aiheuttaa kohtalaisen suuren lämpötilaeron kiehumispisteiden välille eri pai-
neissa. Vaihdinjärjestelmässä lämpö siirtyy savukaasuista noin 175 °C:seen 
veteen ja tulitorvikattilassa suoraan 5 baaria vastaavaan kylläisenlämpötilan 
veteen. Koska teorian mukaan kaikilla lämmönsiirtomekanismeilla ajavana 
voimana oli lämpötilaero, ajateltiin sillä olevan merkitystä lämmönsiirron te-
hokkuuteen järjestelmien välillä. Simulaatiota varten nykyistä kattilaa kuvaa-
van kattilaveden lämpötilaksi arvioitiin 5 °C alle 10 baaria vastaavan kiehumis-
lämpötilan. Vastaavasti tulitorvikattila ajateltiin 5 baarin kuumavesikattilaksi, 
jonka kattilavesi arvioitiin myös 5 °C haluttua höyrynpainetta vastaavaa kie-
humislämpötilaa alemmaksi. Tämä oletus tehtiin, koska käytössä ei ollut me-
netelmää faasimuutoksen arvioimiseksi. 
 
Lämmönsiirron tehokkuutta arvioitiin edellisillä oletuksilla CFD -mallin avulla. 
Koska kiehuminen vaikuttaa oleellisesti lämmönsiirron tehokkuuteen, tehtiin 
mallia varten oletus, että käytössä on molemmissa tapauksissa sama geomet-
ria ja paine oletetuissa lämpötiloissa yli kylläisen pisteen. Tähän päädyttiin 
koska käytössä oleva ohjelmistolla, SolidWorks Flow Simulation 2012, ei pys-
tytty mallintamaan faasimuutosta. Geometriana käytettiin valmista mallia Jy-




kurssilta. Malli edustaa koesimulaatiossa savukaasukanavaa. Geometria ja 
virtaukset on esitetty kuviossa 24.  
 
 
Kuvio 24. CFD -mallin geometria ja virtaukset 
 
Mallissa seinämien pinnat on oletettu ideaalisen sileiksi ja lämmönsiirtoon vai-
kuttaa ainoastaan johtuminen ja konvektio. Lämmönsiirron kannalta oleelli-
simmat mitat eli savukaasukanavan halkaisija ja ainevahvuus on nostettu 
esiin. Mitat on esitetty millimetreinä. Savukaasut on esitetty kuviossa punaisi-





Muut simulaation lähtöoletukset on listattu seuraavasti: 
 Vesi: 
o Paine 10 bar 
o Lämpötila:  
 T1 sisään 175 °C (448 K) 
 T2 sisään 147 °C (420 K) 
o Sisääntulovirtaus 0,02 kg/s 
 Savukaasut 
o Paine 1,0325 bar 
o Lämpötila sisään 350 °C (623 K) 
o Koostumus 
 N2 76 V-% 
 CO2 13 V-% 
 H2O 11 V-% 
o Sisääntulovirtaus 10 m/s 
 Materiaali ohjelmassa Stainless Steel 321 (ks. kuvio 25) 
 
 
Kuvio 25. Materiaalin Stainless Steel 321 lämmönjohtuvuus SolidWorks 
Flow Simulation 2012 ohjelmakirjastossa 
 
Oletukset ovat hyvin likimääräisiä, mutta toimivat tässä tapauksessa parem-
pana approksimaationa, kuin käsin teorian avulla tehty laskenta. Savukaasu-
jen lämpötila kuvaa tilannetta tulitorvikattilan kolmannessa vedossa. Savukaa-




ta, joka ei vastaa todellisuutta. Esimerkiksi todellisessa täydellisessä palami-
sessa tarvitaan ilmaylimäärää, mikä näkyisi koostumuksessa tiettynä hapen 
osuutena. Lisäksi virtaukset, geometria ja materiaali täytyisi tarkistaa todelli-
sesta kattilasta. Suurimmat epävarmuustekijät liittyvät säteilylämmönsiirron ja 
faasimuutoksen poisjättämiseen sekä arvion tekemiseen vain osalla kokonais-
lämmönsiirtoalasta. 
 
9.3 Hyötysuhdevertailun tulokset 
 
Simulaation mukaan vedenlämpötilalla oli merkitystä veteen siirtyvän lämmön 





Kuvio 26. CFD -simulaation mukaiset lämpötilajakaumat ja poistuvien 
vesien lämpötilat 
 
Kuviossa 26 lämpötilajakauman väritys on skaalattu samalle asteikolle mo-
lemmissa tapauksissa, mikä saa suuremmalla sisään tulevan veden lämpöti-
lalla toimivan vaihtoehdon (vaihdinjärjestelmän) nopeasti katsottuna näyttä-
mään tehokkaammalta. Kuitenkin lämmönsiirron kannalta oleellisempi tulos, 
poistuvan veden lämpötila on esitetty lämpötilajakaumien alapuolella. Alem-
massa kuviossa on rakenteen hahmottamisen helpottamiseksi jätetty lämpöti-
lajakauma kiinteän rakenteen osalta esittämättä. Tummat nuolet esittävät vir-





Koska molemmissa tapauksissa massavirta on sama ja ominaislämpökapasi-
teetti likimain sama, voidaan siirtyvää lämpömäärää arvioida tulevien ja pois-
tuvien virtojen lämpötilaeroilla. Ylemmän kuumemman veden tapauksessa 
vesi lämpeni noin 5,5 °C ja alemman viileämmän veden kohdalla enemmän 
noin 6,1 °C. Olettamalla ominaislämpökapasiteetit samoiksi voidaan lämmön-
siirron tehokkuutta arvioida suoraan tulevien ja poistuvien virtojen lämpötila-
erojen eroilla. Laskentatavalla kuumemmalla vedellä toimiva vaihdinjärjestel-
mä oli noin 10 % heikompi. 
 
Tulos sisältää useita epävarmuustekijöitä, mutta suuruusluokka ei tunnu yli-
ampuvalta. Kiehumis- ja säteilylämmönsiirron pois jättäminen lämmönsiirron 
teorian mukaan heikentäisi tulitorvivaihtoehdon tulosta, mutta muiden oletus-
ten vaikutusten suuntaa ei voida sanoa. Tulosta voidaan pitää suuntaa-
antavana ja koko hyötysuhdevertailua osoituksena höyryjärjestelmien läm-
mönsiirron määrittämisen hankaluudesta. 
 
9.3 Höyryjärjestelmien taloudellisuusvertailun laskelmat 
 
Investointilaskelmat aloitettiin mitoituslaskelmien tulosten perusteella 3 MW 
vaihdinjärjestelmälle. Hintoja eri komponenteille lähdettiin etsimään tekemällä 
tarjouspyyntöjä eri valmistajilta. Verrokkilaitteiden hinnat saatiin höyrytoimitta-
jille tehdyn kyselyn perusteella. Verrokkilaitteiksi valikoitiin tulitorvikattilat vas-
taavissa teholuokissa. Lähtökohtana oli verrata hake- ja pellettilaitteistoja kah-
della eri menetelmällä (vaihdin ja tulitorvi) vastaaviin öljylaitteistoihin. Lisäksi 
tarkasteltiin tilannetta 12 baarin höyryntuotannolla, johon ei tällä hetkellä ole 
valmiuksia toimeksiantajan nykyisiin kuumavesikattiloihin perustuen, mutta 
paineluokka arvioitiin tärkeäksi tulevaisuuden kannalta. 
 
Energiankulutusta, energiahintoja ja rahoitusta koskevat tiedot on koottu tau-
lukoihin 13 ja 14. Liitteessä 2. on esitetty puolestaan laskelmien perusteena 
olevien investointihintojen huoltokulujen arviot sekä energiankulutuslaskelmi-





Taulukko 13. Energiankulutuksessa huomioitavat tekijät 
 
 
Taulukon 13 arvojen avulla laskettu energiankulutus perustuu kattilatehon ja 
huipunkäyttöajan tuloon, joka on jaettu hyötysuhteella. Vaihdinjärjestelmän 
hyötysuhdetta alennettiin, koska hinnoittelussa jätettiin savukaasuja hyödyn-
tävä syöttövedenesilämmitin pois. Hyötysuhteen alenema arvioitiin simulaati-
oiden avulla. Lisäksi vaihdinjärjestelmissä on huomioitu kiertopumpun käyttä-
mä sähkö. 
 
Taulukko 14. Hintojen ja rahoituksen lähtötiedot 
 
Huipunkäyttöaika [h/a] 8000
Kattilan teho [MW] 3,0
Hyötysuhde öljykattila [%] 90 %
Hyötysuhde biokattila [%] 90 %
Kiertopumpun teho [MW] 0,0110








Tuen osuus investoinnista 0,00 %
Maksukerrat [a] 15








Kulmakerroin [€/MWh/a] 11) 3,7413
herkkyyskerroin* 0,00 %
Lähtöhinta [€/MWh] 7) 70,00
Kulmakerroin [€/MWh/a] 10) 1,3036
herkkyyskerroin* 0,00 %
Lähtöhinta 7) 21,00
Kulmakerroin [€/MWh/a] 13) 4,1029
herkkyyskerroin* 0,00 %
Lähtöhinta [€/MWh] 13) 55,00










Taulukon 14 yläindeksien viitteet on avattu liitteessä 2. Taulukossa 14 esitetty-
jen kulmakertoimien, herkkyyskertoimien ja lähtöhintojen välinen suhde on 
avattu yhtälössä 18. 
 
                               (18) 
 
missä 
              on energialähteestä aiheutuva kustannus, €/a 
   on energiankulutus, MWh/a 
    on energian lähtöhinta, €/MWh 
   on herkkyyskerroin, % 
     on hinnannousun kulmakerroin, €/MWh/a 
    vuosien määrä, a. 
 
Yhtälö rakennettiin Excel -ohjelman laskentasolujen sisälle helpottamaan 
herkkyysanalyysin tekemistä. Korkokulujen laskennassa puolestaan käytettiin 
annuiteettilainan laskentamenetelmää, joka on avattu yhtälössä 19. 
 
           
   
 
         
–
    
  
   (19) 
 
missä 
      on investoinnin suuruus, € 
   on lainakorko, desimaalilukuna 
    on laina-aika, a. 
 
Laskelmien perustana oli verrata menetelmien kannattavuutta vastaavan teho- 
ja paineluokan öljykäyttöiseen tulitorvikattilaan. Investointien tuotoiksi laskel-
missa ajateltiin verrokkina olleen öljylaitteistojen ja verrattavien laitteistojen 
kulujen erotukset. Kannattavuuden mittareista laskettiin investoinnin sisäinen 
korko (IRR), nettonykyarvo (NPV), pääoman tuottoaste (ROI) sekä takaisin-
maksuaika (TA). Sisäisen koron ja nettonykyarvon laskennassa käytettiin Ex-




nen vuosituotto investoinnin suuruudella, ja takaisinmaksuaika puolestaan 
jakamalla investointi keskimääräisellä tuotolla. 
 
Nettonykyarvon määrittämisessä käytettiin tilastollista inflaation keskiarvoa ja 
sisäisen koron vuosituotossa jätettiin korkokulut huomioimatta, koska funktion 
tavoitteena on etsiä korko, jolla investoinnin nettonykyarvo on nolla. Muissa 
laskelmissa korkokulut vähennettiin vuosituotosta. Takaisinmaksuaika lasket-
tiin investointien erotuksista ja tuotosta vähennettiin korkokulujen erotus, jos 
valittiin vertailla uusia investointeja. Vastaavan vanhan öljykattilan korvaamis-
ta varten takaisinmaksuaikaan luettiin koko investointi ja tuloksesta vähennet-
tiin uuden laitoksen korkokulut. Kaikissa laskelmissa tuottoon huomioitiin huol-
tokuluarvioiden erotukset. Huoltokulujen arvot ovat karkeita arvauksia, mutta 
sijoittuvat toisiinsa nähden kohtuullisen luotettavasti, öljyn ollessa halvin, pel-
letin toiseksi halvin ja hakkeen ollessa kallein. 
 
9.4 Höyryjärjestelmien taloudellisuusvertailun tulokset 
 
Kannattavuustarkastelun lähtökohdiksi etsityt hinnat vaikuttivat olevan ristirii-
dassa käytännön kokemuksien kanssa, koska vaihdinjärjestelmien kokonais-
hinnat asettuivat halvimmiksi. Ongelmana oli, että verrokkilaitteiden hinnoitte-
luperusteista oli tiedossa vain, että arvio oli tehty kokonaistoimitukselle sekä 
käytettävälle polttoaineelle. Jos esimerkiksi verrokkilaitteiden hinnoittelussa on 
arvioitu järjestelmän ympärille tarvittava rakennus ja kattavampi varustelutaso, 
antaa se vaihdinjärjestelmälle virheellisesti huomattavan kilpailuedun. Lisäksi 
pumppuja lukuun ottamatta tiedot ovat vain yhden valmistajan arvion tai tarjo-
uksen varassa. Siksi tuloksien merkittävin anti oli Excel -pohja itsessään sekä 
jollakin tarkkuudella tuottokertymien suunta toisiinsa nähden. Suunnankin ar-
vioinnissa investointi vääristää korkokulujen kautta tuloksia. Lisäksi pelletin 
hinnoittelussa käytetty kuluttajahinta on turhan korkea teholuokka huomioiden. 
 
Etsityillä hinnoilla ja tehdyillä oletuksilla järjestelmien kerryttämät tuotot suh-
teessa vastaaviin korvattaviin vanhoihin öljykattiloihin on esitetty kuvioissa 27 




josta takaisinmaksuajat on helpompi erottaa. Taulukossa 15 on yhteenveto 
kannattavuuden mittareista, ja se sisältää lisäksi tulokset takaisinmaksuajoista 
tilanteessa, jossa tehdään täysin uusi höyryjärjestelmä. 
 
 
Kuvio 27. Järjestelmien kumuloituneet tuotot verrattuna vastaavan van-






Kuvio 28. Järjestelmien kumuloituneet tuotot verrattuna vastaavan van-
haan öljykattilaan 5 vuoden ajanjaksolla 
 
Taulukko 15. Järjestelmien kannattavuusmittareiden vertailu 15 vuoden 
ajan ajanjaksolla 
Menetelmien vertailu: IRR NPV ROI TA TA Uusi 
Vaihdin hake 5 bar 142 % 12 395 640 € 139 % 0,72 0,37 
Vaihdin pelletti 5 bar 26 % 1 303 832 € 24 % 4,12 1,73 
Tulitorvi hake 5 bar 70 % 11 976 773 € 67 % 1,48 1,14 
Tulitorvi pelletti 5 bar 31 % 2 777 307 € 29 % 3,46 2,22 
Tulitorvi hake 12 bar 63 % 11 718 208 € 61 % 1,65 1,63 
Tulitorvi pelletti 12 bar 27 % 2 518 741 € 24 % 4,08 3,94 
 
Taulukon takaisinmaksuajat on esitetty tilanteelle, jossa korvataan vanha öljy-
kattila ja tilanteelle, jossa tehdään kokonaan uusi investointi. 
 
Vaikka kannattavuusvertailun tuloksien luotettavuus järjestelmien välillä on 
kyseenalainen, voidaan tuloksista todeta että höyryntuottaminen bioenergialla 




mät maksavat itsensä takaisin 4 vuodessa tai aiemmin. Jatkossa kannatta-
vuus on parantumassa sillä säädökset ovat estämässä raskaan polttoöljyn 
käytön, mikä johtaisi öljylaitteistoilla kevyen polttoöljyn käyttämiseen ja olisi 
entistä kalliimpaa. Vaihdinjärjestelmien arvioitu heikompi hyötysuhde näkyy 
selvästi pellettilaitteiston kohdalla, mutta myös hakejärjestelmän kohdalla ero 
on huomattavissa pitkällä 15 vuoden aikavälillä.  
 
Vaihdinjärjestelmien takaisinmaksuajoille tehty herkkyystarkastelu on esitetty 
taulukossa 16. 
 
Taulukko 16. Vaihdinjärjestelmien kannattavuuden herkkyys 
 
 
Taulukon 16 arvot on laadittu pitämällä muut tekijät oletusarvoissaan (taulukot 
13 ja 14) ja muuttamalla takaisinmaksuajoille mainittuja uhkia suhteessa alku-
peräiseen oletukseen. Suurimmiksi uhkiksi osoittautuivat raskaan polttoöljyn 
hinnanlasku sekä pienempi huipunkäyttöaika. Pellettilaitteiston kannattavuus 
vaikuttaa olevan herkempi pelletin hinnan nousulle, kuin hakelaitteisto vastaa-
vasti hakkeen hinnan nousulle. Kulmakertoimilla tehty vertailu oli laskennalli-
sesti väärä, koska laskenta perustui tuoton keskiarvoon. Liitteen 5 kuviossa 
näkyy, että pellettilaitteisto melkein maksaa itsensä takaisin, mutta kääntyy 




Hintojen nousun kulmakertoimet on määritetty kohtalaisen luotettavista täh-
teistä, mutta ongelmana on, että osa on määritetty silmämääräisesti ja osa 
laskennallisesti. Kulmakertoimien taustalla olevat tilastot eivät myöskään ole 
yhteneväisiltä ajanjaksoilta. Tästä syystä niihin täytyy suhtautua suurella va-
rauksella. Kulmakertoimet toimivatkin lähinnä skenaariona, jossa raskaan polt-
toöljyn hinta nousee nopeasti suhteessa hakkeeseen, kohtalaisen nopeasti 
suhteessa sähköön, mutta laskee hitaasti suhteessa pellettiin.  
10 Opinnäytteen tulosten pohdintaosuus 
 
10.1 Tavoitteiden saavuttaminen ja luotettavuus 
 
Merkittävimmät tulokset opinnäytetyössä saavutettiin tietoperustan keräämi-
sessä sekä höyryjärjestelmä- ja komponenttitoimittajien haarukoimisessa. 
Komponenttien mitoitusten tulokset ovat tietyiltä osin kohtalaisen luotettavia, 
mutta höyryjärjestelmien hyötysuhde- ja taloudellisuusvertailujen tulokset ovat 
erittäin epäluotettavia. 
 
Tietoperustan keräämisessä aineisto jäi yleiskuvausten ja otsikkotason tasol-
le, mutta suurin arvo on aineiston laajuudella. Tietoperustaa voidaan käyttää 
muistilistana tuleville jatkoselvityksille ja se antaa aihekohtaiset perustiedot 
aiheen ymmärtämiseksi. Huomionarvoisina asioina esille tulivat kuitenkin, höy-
rystämisen huomattavasti suurempi energiantarve suhteessa veden lämmit-
tämiseen sekä höyryjärjestelmän vaatimat uudet komponentit. 
 
Suomessa toimiville höyryjärjestelmätoimittajille tehdyssä kyselyssä esille tuli 
arvokasta tietoa toimittajien sijoittumisesta valmistajakentällä. Huomion arvois-
ta oli, että biopolttoainekäyttöistä matalilla paineilla ja tehoilla toimivan laitteen 
toimittajalle ei löytynyt suoraan kotimaista vastinetta. Toimittajien etsinnän 
yhteydessä löytyi kuitenkin jo yksi ulkomainen toimittaja, jonka järjestelmät 





Vaihdinjärjestelmän mitoituslaskelmissa nousivat esille tärkeimmät mitoituk-
sessa tarvittavat arvot. Samalla saatiin järjestelmän höyry-vesi -kierron eri 
muuttujien (paine, lämpötila, entalpia ja massavirta) suuruusluokista jonkinlai-
nen käsitys. Tuloksissa kuitenkin epävarmuutta aiheuttaa karkeaan arvioon 
perustuvan höyrystimen virtausten lämpötilaero -arvo, mikä vaikutti erityisesti 
kuumavesikierron arvoihin ja välillisesti komponenttien hinnoittelun kautta ta-
loudellisuuslaskelmiin. 
 
Kilpailukyvyn mittaamisen arviointia varten tehdyt hyötysuhdesimulaatiot ja 
taloudellisuusarviot kärsivät epätarkoista ja osittain vertailukelvottomista lähtö-
tiedoista. Hyötysuhteen määrittämisessä erityisesti käytetyn ohjelman kyvyt-
tömyys huomioida kiehumisen vaikutusta lämmönsiirtoon sekä geometriamal-
lin käyttäminen todellisen kattilan geometrian sijaan, tekivät tuloksista erittäin 
kyseenalaiset. Taloudellisuusarviossa epätarkkuutta tuloksiin aiheutti kompo-
nenttitoimittajien haluttomuus antaa vastauksia sekä hintatietoja opiskelijalle 
sekä verrokkilaitteiston toimituslaajuuteen liittyvistä tietoaukoista. Tulokset 
olivatkin ristiriidassa käytännön kokemuksien kanssa, koska käytännössä 
vaihdinjärjestelmä oli osoittautunut kalliimmaksi vaihtoehdoksi. Tässä opin-
näytetyössä saadut hinnat osoittivat päinvastoin vaihdinjärjestelmien olevan 
edullisempia. Hinnoitteluosioon myös kumuloituivat epätarkkuudet höytysuh-
de- ja mitoituslaskelmista, joita molempia käytettiin pohjana taloudellisuusar-
vioinnin laskelmissa. 
 
10.2 Jatkoselvitykset ja -toimenpiteet 
 
Opinnäytetyössä selkeimmät epätarkkuudet voitaisiin korjata tulevissa selvi-
tyksissä tekemällä uskottavalla taustalla tarjouspyyntöjä vaihdinjärjestelmän 
komponenteista ja tekemällä luotettavammat arviot vaihdinjärjestelmien ja tuli-
torvikattiloiden välisistä suorituskykyeroista. Samalla täytyisi etsiä lisää tietoa 
vesiputkikattiloista, jotka jäivät tämän selvityksen puitteissa käsittelemättä, ja 
ottaa nämä yhdeksi vertailukohdaksi mukaan. Myös matalapainehöyryjärjes-




esimerkiksi höyrykattilan vesikemian hallitseminen on oleellista laitteen käytön 
hallinnassa ja sijoittamisessa oikealla tavalla oikeaan prosessiin. 
 
Lisätietojen haalimista tärkeämpää olisi kuitenkin selvittää, millainen kysyntä 
matalapainehöyryjärjestelmillä on ja millaisiin olosuhteisiin ja käyttötilanteisiin 
kattiloita tarvitaan. Esimerkiksi tavallisimmat huipunkäyttöajat ja muut käytet-
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Liite 5. Järjestelmien kumuloituneet tuotot oletusarvoilla ja 
hintojen nousulla 
 
 
 
 
